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Nombre de oferta  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES 

ACONDICIONADOS 

Producto Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Aires 

Acondicionados  

Institución  ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR 

Precio Máximo  Monto Máximo a Contratar US$ 79,646.02  más IVA 

(Incluye Mantenimiento Preventivo, Correctivo y repuestos)  

 

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de aires 

acondicionados por rutina US$ 12,743.36 más IVA  

 

Fondo del  Gobierno de la República de El Salvador (GOES)  

Cantidad  SECCIÓN I. TERMINOS DE REFERENCIA 

Término  Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable 

que en lo sucesivo se denominará la Bolsa.  

 

LAFISE Trade de El Salvador, S.A., Puesto de Bolsa de Productos y Servicios, 

en lo sucesivo se denominara LAFISE.  

 

Asamblea Legislativa, que en lo sucesivo se denominará la Asamblea.  

Condiciones de 

Negociación  

1. Podrán  participar en la presente negociación las personas naturales 

y/o jurídicas que no se encuentren incapacitadas para ofertar y 

contratar, impedidas para ofertar y/o inhabilitadas para participar y 

contratar con la Administr ación Pública.  

2. La negociación se realizará por la totalidad.  

Nota:  

La negociación se realizará a viva voz  por las rutinas,  el contrato se 

emitirá por: la suma del precio negociado por las rutinas y el diferencial 

que quede  del monto máximo que será pa ra los repuestos    

3. No se admitirán fraccionamientos por ítem.  

Fecha Máxima para 

realizar consultas  

Se recibirán consultas hasta el Quinto (5°) día hábil contados a partir de la 

primera publicación en la página electrónica www.bolpros.net  

 

VISITA DE CAMPO OBLIGATORIA 

 

Como parte de la preparación de su oferta, el oferente deberá realizar 

una visita de inspección obligatoria al lugar donde se instalaran los equipos 

y sistema s, para efectos  de esta etapa se realizará la visita en el Recinto 

Legislativo  La mencionada visita se realizará el cuarto (4°) día  hábil 

contados a partir de la primera publicación en la página electrónica 

www.bolpros.net  

 

El punto  de reunión será en las oficinas  administrativas del Departamento 

de Servicios Generales (DSG) de la Asamblea Legislativa a las 09: 00 horas.  

 

En la visita de campo,  les atenderá Arquitecto Salvador Figueroa , Es 

Indispensable confirmar nombre de la person a que representará a la 

empresa participante en dicha visita a  los correo s 

http://www.bolpros.net/
http://www.bolpros.net/
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ernesto.moran@asamblea.gob.sv  , salvador.figueroa@asamblea.gob.sv  , 

y/ o al nú mero de teléfono:2281 -9117 con Sra. Lucinda Benítez  

 

La Asamblea Legislativa a través de la UACI entregará una constancia de 

asistencia a los oferentes que realicen la visita en el tiempo y la forma antes 

indicada, la cual de berá anexar en su Oferta Técnica.  

 

Fecha Máxima para 

presentar muestras, ofertas 

técnicas o documentación  

Tres (3) días hábiles después de haber dado respuestas a consultas, se  

presentará Oferta Técnica, Seg ún lo detallado en la sección  I y II. 

Especificaciones Técnicas  Según  sección I. términos de referencia y  sección II. preparación de las 

ofertas  

Origen  Indiferente  

Fecha, volumen, horario y 

lugar de entrega  

Fecha de Entrega  

Desde  la fecha de firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2017 . 

 

Las rutinas será en las siguientes fechas:  

Rutina No. 1 será desde el 1 de Abril hasta el 30 de Junio.  

Rutina No. 2 será desde el 1 de Julio hasta el 30 de Septiembre.  

Rutina No. 3 desde el 1 de Octubre hasta el 31 de Diciembre de 2017.  

 

Nota:  

El tiempo de ejecución de los trabajos en cada rutina es de 6 semanas, las 

otras semana s, es para atender llamadas de emergencia e instalación de 

repuestos derivados de correctivos.  

 

El Programa de mantenimiento anual/ se reprograma con empresa 

contratada.   

 

Volumen de entrega 

El período del servicio para ejecución de  los servicios detallados 

comprende en disponer tres rutinas. 

 

 

Lugar de entrega 

Los Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de aires 

acondicionados, deberán ser suministrados en las instalaciones del Recinto  

Legislativo, así como también en las departamentales  legislativas  u oficinas 

anexas en las direcciones siguientes:  

DEPARTAMENTALES DIRECCIÓN TELÉFONOS 

CHALATENANGO 

6ª. Calle Poniente # 19, Barrio El 

Chile, Chalatenango. Entrada a 

chalate esquina despensa 

familiar a la derecha.  

2345-3700 / 3715  

mailto:ernesto.moran@asamblea.gob.sv
mailto:salvador.figueroa@asamblea.gob.sv
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SAN MIGUEL 

17 Avenida Sur y Calle Los 

Naranjos No. 1001, Colonia 

Ciudad Jardín, al costado Sur 

del Colegio Josefino Nuestra 

Señora de La Paz, 2 cuadras al 

oriente del Hospital Nacional 

San Juan de Dios, San Miguel.  

2684-6500 / 6516  

SANTA ANA 
5ª. Avenida Sur y 3ª. Calle 

Oriente # 10, Santa Ana.  
2487-2900 / 2912  

LA PAZ 
Calle Dr. Nicolás Peña # 27, 

Barrio El Centro, Zacatecoluca.  
2334-7800 / 7812  

SAN VICENTE 

8ª. Calle Poniente  y 7ª. Avenida 

Sur # 41 “A”, Barrio San Juan de 

Dios, San Vicente.  

2393 – 7500 / 7513  

SONSONATE 

Carretera a San Salvador, Km. 

63 ½ Boulevard Las Palmeras, 

Casa Nº 13, Sonsonate.  

2445-3400 / 3415  

AHUACHAPAN  

5ª. Calle Oriente y Av. Francisco 

Menéndez # 29, Barrio Santa 

Cruz, Ahuachapán.  

2483-6600 / 6613  

LA UNION 

Calle Principal a Conchagua, 

casa # 11,  Barrio San Antonio, a 

100 mts. de la carretera  

Panamericana, entrada al 

municipio de La Unión.  

2665-8700 / 8714  

USULUTAN 
6a. Calle Oriente, Casa Nº 47 -B, 

Barrio La Parroquia, Usulután.  

2622-4200 / 4220, 

2622-4201 

MORAZAN 

Calle Principal, Colonia Las 

Brisas, Cantón El Norte, San 

Francisco Gotera, Morazán. 

Antiguo local de ONG CARE.  

7921 - 5081 

CABAÑAS  

Km. 79 Carretera de San 

Salvador a Sensuntepeque, 

Caserío San Fidel, Cantón El 

Bañadero, Guacotecti, 

Cabañas.  

7231-6722, 7544-

7608 

CUSCATLAN 

Entrada principal a 

Cojutepeque, kil ómetro 32 1/2, 

Colonia Cuscatlá n contiguo  a 

gasolinera Uno.  

 7523-5465 

LA LIBERTAD 
Calle Chiltiupan, 5° avenida Sur, 

pasaje Monica, Santa Tecla, La 

Libertad    

CENTRO CIVICO 

CULTURAL 

LEGISLATIVO 

Alameda Juan Pablo II, 11 

avenida Norte San Salvador.  
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BIBLIOTECA 

LEGISLATIVA 

Calle La Mascota entre No.718 

frente a Escuela Americana.  
 

CENTRO RECREATIVO 

LA PARCELA 

Kilómetro 60  ½ carretera Costa 

del Sol, Playa San Marcelino  
 

EDIFICIO ANEXO 9na. Y 3ra. CALLE PONIENTE 
 

 
las cuales están sujetas a cambios de conformidad a las necesidades que 

requiera la Institución durante la ejecución contractual.  

Documentación requerida 

para toda entrega  

Las entrega s deberá n acompañarse de la siguiente  documentación en 

original y fotocopias, la cual deberá ser firmada en la recepción del 

producto  o servicios siempre y cuando se reciban a satisfacción:  

a)  Orden de Entrega del producto emitida por BOLPROS, S.A. DE C.V.   

b)  Nota de envío o remisión del producto emitida por el Puesto 

Vendedor o el proveedor . 

c)  Fotocopia  de Contrato. 

Garantías  Los  proveedores  previo a la negociación deberán presentar la siguiente 

garantía:  

 

1 - GARANTÍA MANTENIMIENTO de oferta: 3 % + IVA del valor ofertado.  

 

Posterior al cierre de contrato, el proveedor que resulte ganador, deberá 

presentar garantía de fiel cumplimiento:  

 

2 - GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO de Contrato: 10% + IVA del valor 

contratado.  

 

Las Garantías de Mantenimiento de oferta y fiel cumplimiento del contrato 

se deberán de emitir a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, 

Sociedad Anónima de Capital Variable que puede abreviarse BOLPROS, 

S.A. de C.V. y serán devueltas una vez se cum pla con los términos del 

contrato y conforme a la normativa de La Bolsa.  

 

La garantía podrá constituirse a través de Fianzas emitidas por 

afianzadoras, aseguradoras o Bancos autorizadas por la Superintendencia 

del Sistema Financiero; o cheques certificado s o cheque de caja, librado 

contra un Banco regulado por la Ley de Bancos o de Bancos Cooperativos 

y Sociedades de Ahorro y Crédito, los cuales deberán ser depositados por 

el Puesto de Bolsa correspondiente a la cuenta a nombre de Bolsa de 

Productos de El Salvador,  Sociedad Anónima de Capital Variable No. 

1301-13795 del Ba nco Cuscatlán.  
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Penalización económica y 

ejecución coactiva  

PENALIZACION POR ENTREGA EXTEMPORANEA.  

En el caso que el proveedor entregue los productos o brinde el servicio 

fuera del plazo establecido en el Contrato y sus Anexos, junto con la 

documentación requerida para la entrega, el Cliente Comprador podrá 

permitir la entrega fuera de los plazos establecidos en el contrato, y 

aplicará una penalización de CERO PUNTO QUINCE POR CIENTO (0.15%)  

sobre el monto de lo entregado con atraso, por cada día de 

extemporaneidad.  

El plazo para poder entregar con extemporaneidad aplicando la 

penalización antes indicada no podrá exceder a 15 días calendario, 

posteriores a la fecha original de entre ga, según contrato.  

En todo caso, la penalización mínima a imponer relacionada con la 

entrega de productos será el equivalente a medio salario mínimo del 

sector comercio; y la penalización mínima a imponer relacionada con la 

prestación de servicios será e l equivalente a un salario mínimo del sector 

comercio.  

Penalización que deberá ser calculada por la Institución compradora en 

conjunto con el Puesto Comprador, y cancelada por el proveedor o 

Puesto de Bolsa Vendedor directamente en  Ministerio de Hacienda, a 

nombre de DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, según sea el caso; dentro 

de los cinco días calendarios siguientes de la notificación del Puesto de 

Bolsa Comprador, por medio de la cual se le comunicó la imposición de la 

penalización.  

Para iniciar la gestión  de cobro con la entidad compradora debe 

adjuntarse el recibo de pago de la penalización si la hubiere y además 

deberá considerarse la fecha de corte de recepción de documentos a 

cobro por parte la entidad compradora para la emisión del quedan 

correspondie nte.  

La Institución Compradora según sea el caso, podrá efectuar, el cobro de 

la penalización ya sea mediante el pago directo por parte del cliente 

vendedor o mediante el descuento bajo figura de compensación cuando 

efectúe el pago del producto o servicio .  

EJECUCION COACTIVA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS NO ENTREGADOS. 

En caso que los productos o servicios no sean entregados, en el plazo 

original o vencidos los quince días arriba indicados para entregar en forma 

extemporánea con penalización, el Puesto de Bol sa Comprador deberá 

solicitar a la Bolsa que efectúe la ejecución coactiva del contrato por lo no 

entregado, de conformidad a los Art. 79 y siguientes del Instructivo de 

Operaciones y Liquidaciones de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. 

de C.V.; dic ha solicitud deberá ser dirigida al Gerente General de 

BOLPROS, S.A. DE C.V., y deberá contener la información relativa al número 

de contrato, cantidades incumplidas, monto equivalente al 

incumplimiento, y toda aquella información que permita establecer, 

identificar y cuantificar el incumplimiento.  
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Los 5 días hábiles para solicitar la ejecución coactiva por lo no cumplido, 

se contarán a partir de la fecha límite de entrega original acordada 

contractualmente o a partir del último día del plazo concedido co n 

penalización; conforme a lo dispuesto en los art. 79 y siguientes del 

Instructivo de Operaciones y Liquidaciones.  

 

Será obligatorio para los Puestos de Bolsa contratantes, que en caso de 

existir acuerdos entre las partes, dichos acuerdos sean informados a la 

Bolsa, antes de la realización de las nuevas ruedas de negoción en virtud 

de la ejecución coactiva; caso contrar io la Bolsa continuará con el 

proceso de ejecución hasta la liquidación de la garantía.  

Documentación para 

tramitar cobro y Fecha de 

pago de anticipos y de 

productos o servicios  

Forma de Pago 

El trámite de pago se realizará luego de haberse ejecutado la  rutina 

correspondiente, para ello el proveedor deberá haber soport ado toda la 

documentación perti nente de respaldo de la ejecución  uno a uno de 

cada equipo, de haber realizado los suministros de los repuestos según sea 

el caso , debiendo  el Puesto de Bolsa  Vendedor presentar en las oficinas de 

LAFISE Trade de El  Salvador, S.A., ubicadas en Edificio World Trade Center, 

Torre II, 3er Nivel No. 305, 89 Av. Norte y Calle El Mirador, Colonia Escalón, 

San Salvador , al cual deberán anexarse los siguientes documen tos 

debidamente firmados y sellados por el administrador de contrato.  

a)  Comprobante de Crédito Fiscal (Original y Triplicado) a nombre de 

LAFISE Trade de El Salvador, S.A.  

b)  Orden de entrega emitida por BOLPROS, S.A. DE C.V, debidamente 

firmada y sellada por el encargado de recepción de la dependencia 

respectiva . 

c)  Nota de envío o Nota de Remisión emitida por el Puesto de Bolsa 

Vendedor o Suministrante debidamente  firmada y sellada por 

Administ rador de Contrato o la persona delegada por parte del 

Comprador.  

d)  Acta de recepción parcial o definitiva del cliente comprador 

debidamente firmada y sellada por el Administrador de Contrato 

nombrado para tal efecto.   

e)  Fotocopia de contrato y sus anexos que emite  BOLPROS.  

f) Deberán presentar 3 fotocopias de los documentos anteriores.  
 

El pago se efectuará en un plazo de 60 días Calendarios después de haber 

recibido la documentación completa, firmada y sellada en las oficinas de 

LAFISE TRADE DE EL SALVADOR, S.A., Puesto de Bolsa de Productos y 

Servicios, y haber obtenido el respectivo Quedan en la institución 

compradora.  

El servicio será pagado a partir de la fecha en que los equipos estén a 

entero y correcto funcionamiento  (la mano de obra qu e el proveedor 

invierta en la instalación está contemplada en el mantenimiento 

correctivo, por tanto no habrá pago adicional sobre costo de esa 

naturaleza ).  
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Otras Condiciones  1. El contrato se dará por cumplido siempre y cuando el vendedor haya 

entregado el 100% de lo contratado.  

 

2. Se aceptan  realizar adendas al contrato de acuerdo a los Art. 82 y 83 

del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de La Bolsa. Se podrán  

aceptan solicitudes de prórrogas a los plazo de entrega de acuerdo 

a lo dispuesto en el art. 86 del Instructivo Operaciones y  Liquidaciones 

de La Bolsa.  

 

3. FORMULARIO PARA LA IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR 

Dos días hábiles posteriores al cierre del contrato , el Puesto de bolsa 

vendedor deberá presentar a LAFISE el ANEXO No. 2. 

4. LISTA DE PRECIOS UNITARIOS AL CIERRE DEL CONTRATO. 

Dos días hábil es posteriores al c ierre del contrato, el Puesto de bolsa 

vendedor deberá presentar a LAFISE la lista de los precios unitarios por 

rutina de l Servicio  de mantenimiento preventivo y correctivo de aires 

acondicionados, según la lista de equipos  descrita en el ANEXO No. 8. 

LISTADO DE EQUIPOS. 

Dichos precios Unitarios deberán ser con IVA y dos dígitos Decimales.  

 

5. Cláusula de no colusión  

Tres (3) días hábiles antes de la negociación, se deberá entregar a la 

Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital 

Variable, una Declaración Jurada ante notario en la que manifieste 

que no ha constituido acuerdos colusorios con uno, vari os o todos los 

demás ofertantes que participan en el presente proceso, y que 

constituyan violación al lit. c) del artículo veinticinco de la ley de 

competencia según el modelo de declaración jurada establecido en 

el mecanismo bursátil. ANEXO No. 3 

Vigencia de la Oferta  60 días calendario contados a partir de la primera publicación en la 

página electrónica www.bolpros.com  

Vigencia del Contrato  El cont ra to estará vigente a partir del cierre del contrato hasta el 31 de 

diciembre de 2017.  
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SECCIÓN I. TERMINOS DE REFERENCIA 

El Gobierno de El Salvador, representado por la ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL 

SALVADOR, a través de la UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL UACI, 

promueve la presente Oferta de Compra No. 04 denominada “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS”, la cual tiene por objeto  contratar a 

personas naturales o jurídicas que brinden los servicios  especializados en el ramo del 

mantenimiento preventivo y correctivo para 404 equipos de Aire Acondicionado propiedad de 

la Asamblea Legislativa instalados en el Recinto Legislativo y en sus Dependencias, del tipo mini -

split, central y de ventana, disponiendo para tal servicio de la mano de obra calificada, 

herramientas y equipo s necesarios, así como todos aquellos insumos para su ejecución de 

manera oportuna, eficaz y eficiente, además de suministrar  los repuestos necesarios que se 

deriven del diagnóstico correctivo para su implementación en la reparación en el tiempo 

menor par a minimizar inconvenientes a los usuarios, así mismo garantizar el correcto 

funcionamiento de todos los Equipos:  

 

No Ítem  Descripción 
Precio base por 

rutina Sin IVA 

1 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

AIRES ACONDICIONADOS 
US$ 12,743.36  

 

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

1.1 Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, en lo relativo a la mano 

de obra, herramientas y equipos a utilizarse en dichas actividades; así mismo todos aquellos 

insumos para su desarrollo  tales como: grasas, cintas aislantes, penetrantes, detergentes, 

aceite, lubricantes, gas refrigerante y todos aquellos que se detallan en las actividades a 

realizar en los equipos mini -split, sistema central y de ventana. El proveedor  deberá totalizar los 

servicios de mantenimiento preventivo al final del listado de los equipos que se detallan en el 

apartado “Plan de Oferta”, el monto resultante será el equivalente a una rutina de 

mantenimiento.  

 

1.2 El proveedor  deberá suministrar los  repuestos que se deriven del diagnóstico de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo de acuerdo al precio de l istado de repuestos (Anexo 

No.9 ), el cual deberá cotizar para tomar referencia del presupuesto derivado del 

mantenimiento correctivo.  En caso que  el repuesto y/o material no estuviere incluido en el 

listado ofertado, el proveedor  presentará la correspondiente cotización con su hoja de 

diagnóstico según el reporte de falla del equipo al Administrador de Contrato para su 

evaluación y comparación de p recios, el proveedor  deberá presentar la cotización del 

repuesto en un lapso no mayor a tres días calendarios.  

 

1.3 El prestador del servicio a contratar deberá hacer constar la experiencia que cuenta su 

empresa para el objeto de este contrato, para lo cua l deberá respaldar según como se le 

requiera las referencias de su experiencia  en los últimos 5 años, éstas deberán ser emitidas en 

original con firma y sello originales, de igual forma presentará las correspondientes 

certificaciones del personal que compr enderá para la atención y ejecución técnica del 

servicio, el cual deberá ser el que ejecute el servicio a contratar. V er página 1 8 en lo relativo a 

“Ponderaciones Evaluativas, en sus literales A, B, C, D.” 
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1.4 El Proveedor será insoslayablemente el respon sable de todos los trabajos realizados tanto en 

servicios como en suministros y montajes de equipo y repuestos, en el transcurso del respectivo 

contrato y en un lapso de 1 año como mínimo, la vigencia de garantía será partiendo de la 

fecha de ejecución par cial de cada requerimiento en el lapso del contrato, así mismo las 

reparaciones por garantía contarán de otro tiempo similar a partir de su corrección.  

 

1.5 El Proveedor deberá presentar en su facturación adjunto al listado de repuestos ejecutados, 

la documentación que respalde tal intervención de reparación y/o sustitución de partes, para 

el caso de las partes sustituidas el proveedor  deberá extender al Admi nistrador de Contrato 

nota de entrega de esas partes, para que éste a su vez entregue a Activo Fijo lo que sea 

pertinente para su descargo y evaluación del bien. Así mismo para aquellos repuestos y/o 

equipos en sustitución que sean suministrados por El proveedor  derivados por el mantenimiento 

correctivo, deberán ser presentados a un delegado del Departamento de Almacén con su 

documento correspondiente para el registro de ingreso y para su inclusión y consideración en 

el listado de repuestos a facturar en la  rutina correspondiente.  

 

2. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS 

Los equipos que se i ncluyen se listan en ANEXO No.8  Listado de Equipos el cual constituye el 

Plan de Oferta.  

 

3. ACTIVIDADES A REALIZAR EN MANTENIMIENTO. 

 

3.1 SISTEMAS CONVENCIONALES MINISPLIT, DE VENTANA Y CENTRAL 

 

 

3.1.1 Limpieza de evaporadores y condensadores de sistemas convencionales de aire 

acondicionado, para lograr una efectiva limpieza que garantice el buen funcionamiento del 

equipo bajo mantenimiento, se deberá realizar las operaciones de aseo de  cada parte 

componente de cada unidad del equipo como sistema, es decir desarmar el mismo para ello. 

Se deberá suministrar como parte del mantenimiento preventivo todos los tornillos faltantes y 

de la especificación requerida.  

3.1.2 Limpieza de filtros y c ambio de marcos de lámina de ser necesario para su correcto 

funcionamiento (incluye suministro de filtros y marcos)   

3.1.3 Revisión y/o inyección de carga refrigerante (incluye el suministro de gas Refrigerante R -

22, R-410 sistemas convencionales.      

3.1.4 Revisión de protecciones termomagnéticas.     

3.1.5 Ajuste de fajas y poleas.       

3.1.6 Desmontaje y lavado de Equipos tipo ventana.        

3.1.7 Limpieza de rejillas de salida y difusores.      

3.1.8 Revisión de sistema eléctrico interno y externo.       

3.1.9 Cambio de líneas y terminales recalentados, si es necesario. (Incluye el cable y  

Terminales).     

3.1.10 Revisión y lubricación de baleros y bushing en motores.     

3.1.11 Limpieza general de panel de control eléctrico.      

3.1.12  Revisión d e presión de succión y descarga en equipos mini Split, centrales y en ventana 

(si aplica).     

3.1.13 Lectura de corriente por fase del motor compresor.  

3.1.14 Lectura de corriente del motor ventilador.  

3.1.15 Verificación de ruidos disonantes para su corr ecto funcionamiento.  

3.1.16 Verificación y pruebas de funcionamiento del equipo al finalizar el mantenimiento 
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preventivo y correctivo.  

3.1.17 Operatividad del equipo, de ciclo de enfriamiento a temperatura prefijada.  

3.1.18 Limpieza de rejillas de suministro y retorno de cada sistema de aire acondicionado. 

(Incluye pintura cada 6 meses, o en su caso de 3 rutinas será de dos aplicaciones.)  

3.1.19 Sopleteo de drenajes de los sistemas de aire acondicionados.  

3.1.20 Limpieza total de las zonas de trabaj o.  

3.1.21 Instalación de cualquier tipo de aire acondicionado y desmontaje en cualquiera de las 

oficinas de la Asamblea Legislativa del Centro de Gobierno y sus Dependencias tal como lo 

requiera La Institución para el correcto funcionamiento de los equipos . 

3.1.22 Impermeabilización de bandejas de agua y cambio si es necesario en cualquier tipo de 

aire acondicionado.  

3.1.23 Pintura de estructuras y rejillas, incluye materiales, cada 6 meses, incluye desde la firma 

del contrato, para el caso de tres rutinas contratadas serán dos aplicaciones, así mismo el 

cambio de rubatex dañado y/o deteriorado, este cargo deberá estar incluido en el 

mantenimiento preventivo y correctivo, la Asamblea no pagará en adicional como repuesto 

adicional.  

3.1.24 Recargas de gas refr igerante R -22 y R-410, serán incluidos en el mantenimiento 

preventivo.  

3.1.25 Reparación y modificación de drenajes de agua de condensación  con accesorios 

incluidos. (a desagües previamente autorizados y definidos).  

3.1.26 Cambios de filtros de aire, capa citores, contactores, transformadores y relés de paso, 

cambio de rubatex dañado o deteriorado (incluye suministro en el mantenimiento preventivo 

a estimar).  

3.1.27 Mantenimiento y limpieza a sub -tablero eléctrico de equipos.  

3.1.28 Atender y asistir los eq uipos cuando estos se vean afectados por mantenimientos 

paralelos a su lugar de funcionamiento debiendo coordinar el servicio contingencial mientras 

se desarrollen las tareas de los otros mantenimientos y/o tareas propias de la Asamblea 

Legislativa.  

3.1.29 Re-apriete de conexiones eléctricas para evitar falsos contactos.  

3.1.30 Verificación y fijación de los equipos de ventana a su estructura de soporte.  

3.1.31 Enviñetado de condensadores y evaporadores.  

3.1.32 Desmontaje y limpieza de ductos flexibles de e quipos centrales.  

3.1.33 Regulación y balanceo de Dampers en ducterías de equipos centrales.  

3.1.34 Verificación de fugas de aire en ductería rígida y flexible, respecto a su insulación, incluye 

su reparación.  

3.1.35 Verificación y reparación de obstruccio nes en ductería, que impidan el paso de flujo de 

aire acondicionado hacia los difusores.  

3.1.36 El proveedor deberá realizar el desensamblado de las partes de los equipos de aire 

acondicionado para  brindarle su mantenimiento preventivo.  

3.1.37 El proveedor  deberá proporcionar radios de comunicación de cobertura amplia, para el 

personal que asigne en las tareas de mantenimiento para el Recinto Legislativo.  

 

4. FRECUENCIA DE VISITAS. 

 

4.1-Mantenimiento Preventivo 

 

El mantenimiento preventivo requerido en los Edificios de la Asamblea Legislativa y sus 

Dependencias para los equipos de Aire Acondicionado instalados, deberá realizarse una rutina 

de mantenimiento preventivo cada tres meses, durante las primeras (6) seman as de la rutina 
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correspondiente para la ejecución los alcances en ese tipo de atención, las subsiguientes 

semanas de la rutina en turno serán para la atención de emergencias y correctivos, para cada 

uno de los equipos detallados en anexo listado de equip os o Plan de Oferta.(Anexo No.8 ) 

Capacidad técnico logístico para brindar el servicio de mantenimiento preventivo a  los 404 

equipos propiedad de la Asamblea Legislativa; así mismo a toda aquella ampliación en la 

cantidad de equipos, que por motivos de expan sión de sus Dependencias se viese en 

necesidad de incluir a este tipo de servicios.  

Atención técnica del servicio de mantenimiento con especialistas en equipos mini -split, 

centrales y para ventanas, asignados en el Recinto Legislativo.  

Plan de trabajo de atención de los servicios de mantenimiento preventivo para el Recinto 

Legislativo y sus Dependencias.  

 

Contar con un contacto de atención de servicios, identificando correo electrónico y números 

telefónicos para atender emergencias.  

 

Cada tarea asignada pa ra los mantenimientos de los equipos deberá ser respaldada con 

correspondiente hoja técnica de procedimientos apoyados en el sistema HelpDesk según la 

emisión de los Ticket u hoja de tarea, la cual deberá ser presentada antes de realizar el 

mantenimiento p reventivo y/o correctivo, para ser evaluada por el Supervisor de la Asamblea 

Legislativa y presentada al Administrador del Contrato para su aprobación y tramite, en su 

conjunto para el quedan correspondiente.  

 

Por ningún motivo el proveedor  podrá tramitar el pago parcial de rutinas de mantenimiento 

preventivo y correctivo, estas serán en el tiempo de tres meses, en su incremento de tiempo 

ésta caerá en el estado de incumplimiento, debiendo el Administrador de contrato reportar el 

atraso del otorgamiento del  servicio, para ello el proveedor  deberá presentar su Programa de 

Trabajo en cronograma de asignación de las tareas y atenciones a los equipos objeto de este 

contrato.  

 

4.2-Mantenimiento Correctivo 

 

Capacidad técnico logístico para brindar el servicio de mantenimiento correctivo a  los 404 

equipos propiedad de la Asamblea Legislativa; así mismo a toda aquella ampliación en la 

cantidad de equipos, que por motivos de expansión de sus Dependencias se viese en 

necesidad de requerir ese tipo de servicios.  

Plan de trabajo de atención de los servicios de mantenimiento correctivo para el Recinto 

Legislativo y sus Dependencias, deberá ser presentado de manera inmediata (tres días), luego 

de la firma de la orden de inicio.  

 

El mantenimiento correctivo se efectua rá de acuerdo con necesidades reportadas por la 

Asamblea Legislativa o detectadas por los técnicos del  proveedor  previa autorización del 

Administrador del Contrato designado por la Honorable Junta Directiva de la Asamblea 

Legislativa.  

Capacidad de respuest a, para acudir a llamadas de emergencia en Oficinas 

Departamentales, máximo de tres horas después de reportada la falla y en el Recinto Legislativo 

máximo  una hora de respuesta después de reportada la falla.  (El proveedor deberá tener una 

base  dentro de las Instalaciones de la Asamblea Legislativa)  

 

La Oferente deberá contar con una amplia disponibilidad de repuestos para atender los 

mantenimientos correctivos emergentes en los equipos de la Asamblea Legislativa, para 

solventar inmediatamente l as fallas. El proveedor  deberá atender la ejecución de los suministros 



 

Página 12 de 63 

OFERTA DE COMPRA N° 4 
FECHA DE PUBLICACION 24/01/2017 

de repuestos derivados de los mantenimientos preventivos y correctivos en un término de 48 

horas como máximo , el no cumplimiento de esta disposición será causal de incumplimiento, el 

Ad ministrador de Contrato deberá remitir nota escrita a la Unidad Solicitante y a la UACI para 

que se inicie el procedimiento correspondiente .  

  

Contar con un contacto de atención de servicios, identificando correo electrónico y números 

telefónicos para atender emergencias.  

 

5. HORARIO DE VISITAS. 

 

5.1 El proveedor , para la prestación del servicio, deberá sujetarse a los siguientes horarios:  

En Edificios Administrativo, Legislativo, de Comisiones, Salón Azul, Oficinas Departamentales de: 

Chalatenango, San Vicente, Sonsonate, Santa Ana, La Paz, San Miguel, Ahuachapán, La Unión, 

Edificio Anexo entre la 9º y 3º calle poniente, Biblioteca, Centro Recreativo La Parcela y aquellas 

otras Dependencias que aperturase la Asamblea Legislativa, el mantenimiento preventivo 

requerido deberá realizarse en un periodo dentro de la jornada laboral normal, en el horario 

siguiente:  

 

De lunes a viernes:    de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

Sábado:                 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.  

Días de Plenaria:      de 8:00 a.m. hasta la conclusión de las actividades propias de la jornada 

de plenaria, no se podrán realizar mantenimientos preventivos  mientras se encuentre en 

ejecu ción la Sesión Plenaria,  sin embargo el proveedor  deberá disponer en todo ese horario un 

mínimo de 6 personas para respaldar su servicio requerido eventualmente como emergente, 

categoría que será únicamente extendida por el Administrador de Contrato.  

5.2 Si la Asamblea Legislativa requiere los servicios fuera de los horarios establecidos, podrá 

solicitarlos al  proveedor  por escrito con veinticuatro (24) horas de anticipación, identificando 

los equipos a someter en mantenimiento preventivo y/o correctiv o. 

 

5.3 El mantenimiento correctivo se efectuará de acuerdo con necesidades reportadas por la 

Asamblea Legislativa o detectadas por los técnicos de l proveedor  previa autorización del 

Administrador del Contrato.  

 

5.4 En caso de reparaciones de emergencia se  requiere atención en horas hábiles y no hábiles, 

para este caso el proveedor  deberá atender sin ninguna objeción la reparación del equipo o 

equipos, con el objeto de mitigar el impacto en el buen desarrollo de las actividades laborales 

de la Institución.  

 

5.5 El Oferente deberá considerar en su oferta el costo de los mantenimientos en horas laborales 

y no laborales, días de asuetos, festivo, etc., la Asamblea Legislativa no cancelará ningún 

servicio en concepto de horas extras, viáticos, ni otro tipo de re muneración.  

 

 

6. CONDICIONES DEL SERVICIO. 

 

6.1 El personal deberá presentarse debidamente identificado con su respectiva camiseta, 

gafete y gabacha alusiva a la empresa y con todas las herramientas, insumos y el equipo 

necesario para brindar el servicio.  
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6.2 El transporte del personal, herramientas, insumos y equipos será por cuenta del  proveedor . 

6.3 El transporte de los Equipos de Aire Acondicionado que requieran de mantenimiento 

correctivo será por cuenta del  proveedor . 

6.4 El mantenimiento correctivo incluye la instalación (mano de obra) de repuestos.  

6.5 Cuando la Asamblea Legislativa requiera sustituir un equipo de aire acondicionado de 

ventana, central, fan coil o mini -split por otro; el proveedor  deberá realizar el servicio solicitado 

sin costos ad icionales toda vez que no se modifique la forma de montaje e instalación y que no 

incurra en gastos de repuestos y accesorios adicionales. El servicio de mantenimiento deberá 

prestársele al nuevo equipo instalado, sea este instalado por el proveedor  y/o su ministrado por 

la Asamblea Legislativa.  

6.6 Todo equipo que sea sustituido por un equipo de suministro nuevo deberá apegarse a la 

normativa medio ambiental, para ello el proveedor  deberá obtener el aval del equipo por 

medio del Administrador de Contrato.  

6.7 El proveedor  deberá reportar por escrito y oportunamente a la Asamblea Legislativa cuando 

un equipo presente señales de generar fallas que afecten correcto funcionamiento, de manera 

predictiva podrá tomar la debida atención.  

6.8 El proveedor  deberá pres entar un programa anual de visitas por cada Dependencia según 

los horarios establecidos.  

6.9 El proveedor  proporcionara al personal que designe, todo el equipo de seguridad industrial 

necesario y proporcionará como mínimo el siguiente equipo de protección personal: casco de 

seguridad, guantes de cuero, mascarillas adecuadas para el uso de químicos, cinturón lumbar, 

lentes de protección anti impacto, arnés y cinturón con línea de vida para el mantenimiento 

de los equipos ubicados en azoteas o alturas de 2 mt s., botas dieléctricas con cubo de 

seguridad, chalecos con cintas reflejantes, gabachas de trabajo, etc..  

6.10 El proveedor  deberá utilizar los formatos de control y registro establecidos, para la 

realización del servicio solicitado, ya sea mantenimiento p reventivo y/o correctivo, para ello el 

proveedor  deberá contar con una “PC” en las instalaciones que la Asamblea Legislativa le 

designe, en la cual podrá tener un punto de red en la cual se conectará únicamente para el 

servicio de mantenimiento a las hojas  electrónicas del mantenimiento del programa que sea 

dispuesto en su momento (una vez éste entre en vigencia y operación, para ello la Asamblea 

Legislativa creará un usuario temporal para un técnico designado por el proveedor ). La 

reproducción de los formatos será por cuenta de l proveedor , así mismo como la reproducción 

de informes de cada preventivo y correctivo para revisión y para presentación final. Las hojas 

de informe de mantenimiento preventivo y/o correctivo, deberán ser digitadas con la 

inform ación contractual de los equipos, desde el primer mantenimiento preventivo.  

6.11 Para la ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo, se requiere que el personal 

técnico asignado sea como mínimo de 15 personas, sin embargo el proveedor  deberá re flejar 

dado el nivel y grado de atención del servicio, la cantidad de personal adicional a disponer 

para la atención técnica de todos los equipos del objeto contractual, lo anterior incluye la 

simultaneidad con los equipos ubicados en los cerros (planta el éctricas y  equipos de 

repetidoras de Radio y TV Legislativa).  La Asamblea Legislativa designará un espacio físico para 

el resguardo de Materiales, Equipos para la realización de los Mantenimientos.  

6.12 El mantenimiento correctivo y casos de emergencia de berán realizarse a más tardar una 

hora después de reportado el desperfecto dentro o fuera de la jornada laboral de la Asamblea 

Legislativa y tres horas después  de reportado el desperfecto en Oficinas Departamentales.    

6.13 Todo trabajo estará regulado po r la ley de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, 

para lo cual el proveedor  deberá regirse.     

6.14 El proveedor  deberá asignar un inspector permanente en el Recinto Legislativo y otro que 

atienda sus Dependencias.     
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6.15 Al realizar la limpieza de los equipos ubicados en las cubiertas de los techos, la Oferente 

deberá realizar las operaciones salvaguardando la infraestructura del techo, deberá dejar 

canales limpios y contar con plataformas para evitar el daño en las l áminas de las cubiertas de 

techo.   

6.16 La limpieza de las partes componentes de los equipos no deben ser aseadas sobre las 

cubiertas de los techos, para evitar que objetos y herramientas se deslicen a los canales  y 

bajantes de las aguas lluvias, el prov eedor  será responsable de la reparación por la 

infraestructura que resultare con algún daño producto de estos trabajos.   Así mismo de todas 

aquellas losetas que se deterioren en el transcurso de su período de vigencia del contrato, con 

motivo de haber dado el mantenimiento a los equipos o por la tardanza y/o efectividad de 

éste.  

6.17 Debido a la ampliación de atención de la Asamblea Legislativa, la Oferente deberá 

mantener disponibilidad para la atención según se requiera ante cambios de domicilio y/o 

apertura  de oficinas nuevas, traslados o mudanzas de las oficinas a sus nuevos destinos.  

6.18 Cada rutina de mantenimiento de cada edificio del Recinto Legislativo  deberá reportarse 

al final de su culminación, así mismo para cada Dependencia Departamental, acorde  a la 

calendarización en la programación del servicio contratado . Cada rutina programada deberá 

participarse y someterse a aprobación del Administrador de Contrato para que éste la autorice 

y la comparta con todas las oficinas y dependencias de la Asamblea  Legislativa, para que tales 

beneficiarios dispongan con anticipación en sus agendas del tiempo para la atención de sus 

equipos.  

6.19 Con relación a los materiales para los mantenimientos preventivos no se podrán suprimir 

por parte de la Empresa ningún mat erial, por estar contemplados dentro del mantenimiento 

preventivo.  

6.20 Para efecto de realizar el trámite de los mantenimientos correctivos de los equipos de aire 

acondicionado, El proveedor  deberá ser quién realice la reproducción  de éstos, de tal manera  

que deberá presentar los formatos de los mantenimientos correctivos en original y dos copias, 

una vez éstos hayan sido aprobados.  

6.21 Debido a las actividades propias de la Asamblea Legislativa respecto a las remodelaciones 

en las diferentes infraestruct uras respecto a sus instalaciones y sistemas de equipos, la Institución 

podrá realizar las modificaciones, reparaciones y/o sustituciones de los equipos, en pro de las 

mejoras y/o modernizaciones pertinentes con el objeto de elevar los estándares de confor t en 

climatización de las áreas de oficinas, de tal manera que se podrán dar de baja los equipos 

bajo este contrato en cantidad como en el tipo de tecnología, para el caso de aquellos que 

fuesen sustituidos por otros de la misma tecnología, la cobertura se rá bajo el mismo contrato de 

mantenimiento, así sea que éstos sean instalados en otras localidades y/o dependencias 

nuevas o existentes de la Asamblea Legislativa; para el caso que se cambiase de tecnología y 

esta no se vea incluida en este contrato de ser vicio, la Asamblea podrá realizar la modificativa 

del contrato por disminución de obra de aquellos equipos en desuso, y procederá a realizar el 

debido trámite . 

 6.22 El proveedor  por ningún motivo podrá obviar en dejar de realizar el o los mantenimientos 

a  los equipos que se incluyen en el Contrato de Servicio, para ello deberá presentar el programa 

de atención oportunamente para q ue el Administrador de Contrato lo considere.  
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7. ORDEN Y LIMPIEZA. 

 

7.1 El personal técnico que el proveedor  asigne para realizar los servicios de mantenimiento 

deberá cumplir con las normas de orden y limpieza  establecidas por la Institución.  

7.2 Deberá pintar con la calidad que encontró las áreas que por razón del servicio de 

mantenimiento pudieran mancharse,  tales como cielo falso, paredes y otros. (Siempre que sea 

necesario pintar algún área se realizará en horas no laborales, para efectos de salvaguardar la 

salud del personal).  

7.3 Dejará las áreas de trabajo limpias incluyendo pisos, muebles etc., desaloja rá todo residuo 

o desperdicios de material utilizado y colocará el mobiliario en la condición como se encontró 

antes del mantenimiento.  

7.4 Antes de iniciar los trabajos, el área de trabajo deberá ser protegida del polvo y de daños 

por maniobras propias de  las tareas a ejecutar.  

 

7.5 Al realizar la limpieza de los equipos ubicados en las cubiertas de los techos, la Oferente 

deberá realizar las operaciones salvaguardando la infraestructura del techo, deberá dejar 

canales limpios y contar con plataformas para  evitar el daño en las láminas de las cubiertas de 

techo.  

 

8. INSPECTORES DE EL PROVEEDOR. 

 

El proveedor  designara dos Inspectores o Encargados (uno para Recinto Legislativo y otro para 

Oficinas Departamentales), quienes serán responsables del mantenimiento en representación 

de la Empresa contratada ante la Asamblea Legislativa y no podrán ser sustituidos po r otros, sin 

la antelación del trámite correspondiente para la aprobación o desaprobación de estos por el  

Administrador de Contrato de la Asamblea Legislativa y serán responsables de:  

8.1 Representación del  proveedor  en Recepciones de los equipos sujetos a mantenimiento.  

8.2 Seguimiento del estado de los equipos.  

8.3 Enlace para la resolución de problemas que surjan durante la ejecución del servicio de 

mantenimiento.  

8.4 Verificar la calidad de los servicios de mantenimientos realizados.  

8.5 Verificar que los trabajadores cumplan con las medidas e implementos de seguridad.  

8.6 Serán responsables de coordinar y dar seguimiento a los trabajos de mantenimiento 

preventivo y correctivo junto con el Supervisor designado por la Asamblea Legislativa.  

8.7 Los inspec tores deberán enviar los presupuestos de repuestos necesarios en un lapso mínimo 

de 1 día.  

8.8 Serán responsables que el personal designado por la Empresa se ciña en todo a la Ley de 

Prevención de riesgos en los lugares de trabajo.  

 

9. RESPONSABILIDAD DE EL PROVEEDOR. 

 

9.1 El proveedor  estará obligada a reparar o sustituir el equipo o mobiliario que por razones de 

mal manejo de la herramienta o fluidos utilizados en el mantenimiento, resulten dañados.  

9.2 El proveedor  será responsable de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de 

aire acondicionado derivado de los mantenimientos preventivos y correctivos.  
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9.3 El proveedor  deberá, luego de la inspección respectiva enviar el presupuesto por 

mantenimiento cor rectivo en un lapso máximo de 1 día.  

9.4 El proveedor  deberá contar siempre con el stock de repuestos necesarios para el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado, de tal manera 

que no se realicen demoras por falta de sumin istro. 

9.5 El proveedor  deberá presentar la cotización de cada uno de los repuestos detallados en el 

listado de repuestos del anexo 9, de tal manera que si hubiera algún repuesto no incluido en el 

referido listado se deberá presentar correspondiente cotiza ción en un término de 3 días como 

mínimo para realizar el debido proceso de  comparación de precios .  

 

10. GARANTÍA DE LOS REPUESTOS Y SERVICIOS. 

 

10.1 El proveedor  garantizará que todos los servicios y repuestos proporcionados serán 

suministrados de acuerdo con las estipulaciones del contrato y durante la ejecución del mismo, 

y se comprometerá a corregir, modificar o reemplazar, sin costo para la Asamblea Legislativ a, 

cualquier defecto y/o insatisfacción de los servicios ejecutados, siempre que la Asamblea 

Legislativa le haya dado aviso por escrito de la inconformidad, dentro del periodo de garantía 

de los servicios, el período de garantía de los suministros de repue stos será durante el lapso de 

1 año a partir de la instalación particular.  

 

10.2 La Asamblea Legislativa no podrá cancelar a l proveedor  repuestos necesarios en aquellos 

equipos que no haya atendido en su plan de mantenimiento, y aquellos hayan sufrido dete rioro 

o falta de funcionamiento debido a su no atención, el proveedor  deberá responder hasta dejar 

el equipo restablecido a entera satisfacción de funcionamiento.  

 

10.3 El proveedor  correrá con los gastos de transporte desde el sitio de la entrega al lugar  donde 

se efectuará el servicio y viceversa, y otros gastos que incurriera por la corrección y/o sustitución 

de los servicios o parte de los mismos, incluyendo los Impuestos de importación e IVA. (L istado 

de Repuestos ANEXO No. 9 ). Así mismo el proveedor  para efectos de su servicio deberá 

considerar que los repuestos suministrados en la fecha correspondiente deberán gozar de una 

garantía de suministro e instalación de un año como mínimo.  

 

11. PERIODO DE RUTINAS Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 

El período del servicio para ejecución de  los servicios detallados comprende en disponer tres 

rutinas con un máximo de 3 meses cada una, desde  la fecha de firma del contrato hasta el 31 

de diciembre de 2017, según programación consensada con el Administrador de Contrato, 

para ello se estima que los oferentes presenten sus propuestas de acuerdo al detalle de los 

Términos de Referencia, debiéndose  entender que habrá un monto estimado para la ejecución 

del mantenimiento correctivo en clara concordancia al tipo de equipos que se ha detallado 

en este documento, es decir que la disponibilidad para repuestos será exclusivamente para 

aquellos que se deri ven del mantenimiento preventivo y correctivo, por tanto las propuestas 

serán en torno a ese servicio más la cotización del detalle de cada repuesto a suministrar listado 

en A nexo No.9 , el contenido de la propuesta del servicio será evaluado de acuerdo a l a 

disponibilidad presupuestaria apegada a la experticia Institucional para este tipo de servicio a 

contratar, el disponible presupuestario para los repuestos será solo para esos repuestos 

derivados de los mantenimientos, de no culminarse o alcanzarse a cub rir el monto disponible, 

el restante n o será objeto de remuneración. El proveedor  luego de concluir los mantenimientos 

preventivos y correctivos de cada rutina mantendrá el personal correspondiente para atender 



 

Página 17 de 63 

OFERTA DE COMPRA N° 4 
FECHA DE PUBLICACION 24/01/2017 

las llamadas de emergencia y atenciones varias, propias y detalladas en estos Términos de 

Referencia y alcances del objeto con tractual.  

 

 

12. PAGO DE REPUESTOS Y RUTINAS DE MANTENIMIENTO. 

 

Cuando el mantenimiento requiera repuestos y sean suministrados por el proveedor , estos serán 

bajo la modalidad de forma de pago con crédito a 60 días calendario  después de haber 

presentado la documentación respectiva, previa presentación y autorización del presupuesto 

por parte de la Asamblea Legislativa. Los trámites de facturación de los mantenimientos 

preventivos y correctivos estimados para cada período de rut ina, serán honrados por la 

Asamblea Legislativa en el periodo correspondiente, así mismo los trámites para la facturación 

de los repuestos se circunscribirán en el mismo periodo de las rutinas, salvo al final del tiempo 

contractual del servicio, el cual po drá ser tramitado de forma complementaria siempre y 

cuando el disponible de la asignación presupuestaria lo permita . 

 

El proveedor  deberá realizar nota de entrega al Administrador de Contrato de todas y cada 

una de las piezas que sean desmontadas de los eq uipos intervenidos por el mantenimiento (una 

por cada mantenimiento y equipo), para que el Administrador de Contrato realice el debido 

trámite ante el Departamento de Activo Fijo.  

 

13. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y PRESCRIPCIÓN 

 

La responsabilidad del  proveedor por daños, perjuicios y vicios ocultos, prescribirá en los plazos 

señalados en las leyes de la materia o derecho común, según sea el caso.  

 

14. ADMINISTRADOR/A DEL CONTRATO 

 

La administración del presente contrato estará a cargo de la persona nombra da por la 

Honorable Junta Directiva, quien tendrá la responsabilidad de dar cumplimiento y a cualquier 

otra responsabilidad, tales como:  

 

a)  Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales;  

 

b)  Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos e 

informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o 

en su defecto reportar los incumplimientos;  

 

c)  Informar a la UACI, a efecto de que se gestione el informe al Titular para iniciar el 

procedimie nto de aplicación de las sanciones a los proveedores , por los 

incumplimientos de sus obligaciones;  

 

d)  Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del 

contrato de tal manera que esté conformado por el conjunto de documentos 

necesarios que sustenten las acciones realizadas desde el inicio del plazo contractual o 

la emisión de la orden de inicio hasta la recepción final;  
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e)  Elaborar y suscribir conjuntamente con el  proveedor , las actas de recepción total o 

parcial de las adquisic iones o contrataciones de obras, bienes y  servicios,  de 

conformidad a lo establecido en el Reglamento de esta Ley;  

 

f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción de 

las obras, bienes y servicios, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta 

respectiva .  

 

g)  Gestionar ante la UACI las órdenes de cambio o modificaciones a los contratos , una vez 

identificada  tal necesidad, y esta notificar al puesto de bolsa para que realice el 

proceso correspondiente ante la bolsa.  

 

h)  Gestionar los reclamos al  proveedor relacionados con fallas o desperfectos en obras, 

bienes o servicios, durante el período de vigencia de las garantías de buena obra, buen 

servicio, funcionamiento o calidad de bienes, e informar a la UACI de los 

incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados . 

i) Cualquier otra responsabilidad que establezca el contrato , como autorización de 

Entregas de Servicios, prorrogas etc.  

 

SECCIÓN II. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

 

1 IDIOMA DE LA OFERTA 

 

La oferta que prepare el participante, así como toda la correspondencia y documentos 

relativos a  la oferta de compra , deberán redactarse en idioma castellano. Los documentos 

complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta podrán estar escritos en otro 

idioma, con la condición de que dicho material vaya acompañado de las correspondientes 

diligencias notar iales de traducción al idioma castellano, de acuerdo a lo establecido en el Art. 

24 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias o bien de 

conformidad a las leyes del país de origen.  

 

2 DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA 

 

La documentación correspondiente a la oferta técnica será presentada en un SOBRE, en el que 

deberá colocar la viñeta que será rotulada como “Oferta Técnica”, especificando el Nombre 

y Número de la Oferta de Compra, Nombre del Puesto de Bolsa Vendedor y  numero de 

Proveedor.  

 

Es obligatorio que las ofertas Técnica se presenten además en medios ópticos (CD) 

 

El ofertante preparará su oferta en original y una copia, identificando claramente cada 

ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA”, respectivamente. En caso de discrepancia, el texto 

original prevalecerá sobre el de las copias.  

 

El original y la copia de la oferta serán mecanografiadas o elaboradas en computadora, se 

presentarán impresos y firmados por el ofertante, por el Representante Legal de la sociedad 
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ofertante o por la(s) persona(s) debidamente autorizada(s) para contraer en su nombre 

obligaciones.  

  

 

 

Es obligatorio que todas las páginas que conforman la Oferta Técnica se presenten 

debidamente foliadas correlativamente, rubricadas por la persona que firma la oferta, selladas 

y deberán presentarse en fólder y fastener. 

 

 

 

2.1 DOCUMENTOS LEGALES DEL OFERTANTE 

 

Los ofertantes, deberán estar en el pleno goce de sus derechos civiles y comerciales, así como 

no incurrir en ninguna de las causales de inhabilitación, incapacidad o impedimento legal para 

contratar con el Estado, l o cual harán constar en una Declaración Jurada que para tal efecto 

deberán presentar, incluyendo en la misma la aceptación del plazo, la forma y trámite del 

pago. (Ver modelo en Anexo 1). 

 

2.2 EXPERIENCIA DE LA OFERTANTE EN SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LOS 

OFERTADOS. ANEXO 4  

2.3  MODELO DE CONSTANCIA O REFERENCIA DEL SERVICIO (ORIGINAL)  ANEXO 5  

2.4  MODELO DE CERTIFICACION DE PERSONAL ASIGNADO ANEXO 6   

2.5  MODELO DE CERTIFICACION DE PERSONAL ASIGNADO (ORGANIGRAMA) ANEXO 7  

2.6  LISTADO DE REPUESTOS ANEXO 9 

2.7  CONSTANCIA DE ASISTENCIA A VISITA DE CAMPO OBLIGATORIA 

 

 

3 OFERTA TÉCNICA  

 

Contendrá la oferta técnica del ofertante consistente en:  

 

- Un (1) ejemplar impreso en original firmado por el ofertante y una (1) copia de la oferta 

técnica, además una copia en formato óptico (CD), en formatos de texto editables 

(Word o Excel).  

 

La oferta técnica deberá ser presentada de conformidad a las condiciones y términos de 

referencia contenidos en la  presente  Oferta de Compra.   

 

Cada ofertante presentará SOLAMENTE UNA OFERTA, es decir, que no se  admitirán alternativas 

ni opciones, con relación a la oferta tanto técnica como económica. Si el ofertante presenta 

más de una opción, ninguna de las ofertas será tomada en cuenta para efectos de evaluación.  

En caso de que un ofertante presente su oferta  que incluya servicios adicionales a los requeridos 

en esta  Oferta de compra como valor agregado, éstos no se entenderán como oferta 

alternativa y deberán presentarlos en forma separada, describiéndolos claramente, 

especificando que no tienen costos adicio nales. Este aspecto no será sujeto a evaluación .   
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SECCIÓN III. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS 

 

 

 

1. EVALUACIÓN DE OFERTAS  

  

El proceso a seguir para la evaluación de las ofertas será el siguiente:  

Lit. CRITERIOS PUNTAJE MÁXIMO PUNTAJE MÍNIMO 

a) CAPACIDAD TÉCNICA  100 Puntos 75 Puntos 

 

 

1.1. OFERTA TÉCNICA 

Esta etapa de evaluación técnica se realizará acorde a los siguientes criterios de evaluación.  

1.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

Las condiciones previas que debe cumplir el ofertante para que su oferta técnica sea evaluada 

técnicamente es el cumplimiento con el 100% de los Términos de Referencia establecidos en la  

presente  Oferta de Compra . 

La evaluación se realizará asignando puntajes de acuerdo a los criterios establecidos a 

continuación, para lo cual el ofertante deberá obtener como puntaje mínimo 75 puntos . 

PONDERACIONES EVALUATIVAS  

PONDERACIÓN EVALUATIVA PARA EXPERIENCIA DE LA OFERENTE 

CRITERIO 
PUNTAJE  OFERENTE 

MAXIMO PARCIAL       

1. Capacidad técnica y experiencia general de 

La oferente. 
- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

a) Experiencia y capacidad en la ejecución de 

servicios de similares características al Ofertado, 

en los últimos cinco (5) años, presentar copia 

certificada. (Según formato de anexo 4). 

20 - - - - 

Presenta de cuatro (4) o más contratos de 

monto anual igual o mayor a $75,000.00  
- 20 - - - 

De uno (1) a tres (3) contratos de monto anual 

igual a $40,000.00 ó menor de $75,000.00.  
- 15 - - - 

Presentar cuatro (4) contratos que sean por un 

monto menor a $40,000.00 - 
- 10 - - - 

No posee contratos  - 0 - - - 

b) Referencias por prestación de Servicios:                                                                                            

Cartas de buena referencia técnica en la 

prestación del servicio requerido a Instituciones 

Públicas y/o Empresas Privadas , para las cuales 

la Oferente haya ejecutado servicios iguales o 

similares al requerido por estas bases (Según 

formato de Anexo 5) 

25 - - - - 
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Presenta Cuatro (4) o más cartas de referencias  - 25 - - - 

Presenta Tres (3) o cuatro (4) cartas de 

referencias  
- 20 - - - 

Presenta una (1) ó dos (2) cartas de referencias  - 10 - - - 

No presenta Cartas de Referencias  - 0 - - - 

2. Capacidad y experiencia del personal  a ser 

asignado al servicio. 
- 

Años de experiencia del personal técnico de La 

Empresa a ser asignado para el servicio. 

(presentar constancias  por escrito  del personal 

profesional, técnico y operativo a asistir el 

servicio) (Según formato de anexo 6  y 7) 

30 - - - - 

Cinco (5) años de experiencia o más  - 30 - - - 

Tres (3) o cuatro (4) años de experiencia  - 25 - - - 

Dos (2) o menos años de experiencia  - 10 - - - 

3. Capacidad y Experiencia de La Oferente. 

(Según Anexo 4) 
- 

 Años de experiencia de La Oferente 25 - - - - 

Cinco (5) o más años de experiencia  - 25 - - - 

Tres (3) o cuatro (4) años de experiencia  - 20 - - - 

Dos (2) o menos años de experiencia  - 10 - - - 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO ES DE 75 PUNTOS, CONDICIÓN PREVIA PARA QUE SEA CONSIDERADA 

“CUMPLE”. DE LO CONTRARIO NO SERÁ CALIFICADA, Y SERA CONSIDERADA “NO CUMPLE”.  

PUNTAJE EVALUADO       

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 - MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOLVENCIA LEGAL, FINANCIERA Y FISCAL 

 

En la ciudad de San Salvador, a las ______horas del día ____de ___de dos mil ____. Ante mí, ________ notario 

del domicilio de_______ comparece el señor____________(especificar generales completas), quien actúa 

en su calidad de_________ (consignar si es Rep resentante Legal o Apoderado y relacionar la personería 

según el caso) y en la calidad en que actúa ME DICE: Que para los efectos de la OFERTA DE COMPRA No. 

___________ denominada “____________________” promovida por el ________________, en la Bolsa de 
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Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, y en nombre de su representada (en 

caso de ser sociedad), BAJO JURAMENTO HACE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: I) Que su representada 

no está incapacitada, ni impedida para contratar con el Estado; II) Que su representada se encuentra 

solvente con todas las Instituciones del Gobierno en el pago de sus impuestos; III) Que su representada 

cuenta con la capacidad financiera propia o a través de créditos para iniciar y concluir la obra en el 

plazo que se  establezca en el respectivo contrato; IV) Que su representada está dando fiel cumplimiento 

a sus obligaciones de comerciante reguladas en Código de Comercio y demás normativa legal aplicable; 

V) Que su representada (nombre de la persona que representa) no  emplea a niñas, niños y adolescentes 

por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa que prohíbe el trabajo 

infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; VI) Que en nombre de su representada 

asume la respo nsabilidad de las acciones legales que conlleva la falsedad de las situaciones y hechos 

que declara en este acto. Yo, el suscrito Notario DOY FE: Que la personería con la que actúa el 

compareciente es legítima y suficiente, por haber tenido a la vista la s iguiente documentación: (se debe 

relacionar Escritura de Constitución, Escrituras de Modificaciones de los pactos sociales, si la hubiere, 

Credencial del Representante Legal y autorización de la junta Directiva, en su caso aplique); explicando 

además al co mpareciente sobre lo establecido en el Código Penal, en cuanto al delito de falsedad 

ideológica, regulado en el artículo doscientos ochenta y cuatro. El compareciente me manifiesta que 

para los efectos legales de esta acta notarial y para los demás que sur gieren en el proceso Bursátil, señala 

como domicilio especial el de la ciudad de San Salvador a cuyos tribunales se somete expresamente. Así 

se expresó el compareciente a quien expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial que consta de 

______ hojas y leída que le fue íntegramente en un solo acto sin interrupciones, ratifica su contenido por 

estar redactada conforme a su voluntad y firmamos. DOY FE. - 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 - FORMULARIO PARA LA IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR 

Contrato No.________  

Nombre del Contrato_______________________________________________ 

 

1.  NOMBRE DE LA EMPRESA SEGÚN NIT  

_________________________________________________________________________________ 

2. NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA 

_________________________________________________________________________________ 



 

Página 23 de 63 

OFERTA DE COMPRA N° 4 
FECHA DE PUBLICACION 24/01/2017 

3. DIRECCION DE LA EMPRESA  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. NOMBRE DE CONTACTO O REPRESENTANTE ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

_________________________________________________________________________________ 

5. TELEFONOS Y FAX: 

TEL. _______________  _______________  

FAX. _______________   CEL. _______________ 

6. DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: 

_________________________________________________________________________________ 

7. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT): 

 _______________________________ 

8. NUMERO DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE (NCR) IVA: 

 ________________________ 

9. BIEN, OBRA O SERVICIO QUE OFRECE SU EMPRESA: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

10. TIPO DE EMPRESA SEGÚN CONAMYPE:    

 MICRO ______ PEQUEÑA    ______  MEDIANA ______ GRANDE ______ 

11. TIPO DE EMPRESA SEGÚN  MINISTERIO DE HACIENDA:  

  PEQUEÑA    ______  MEDIANA ______  GRANDE ______ 

12. COMENTARIOS ADICIONALES 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS DEFINICIÓN OFICIAL DE EL SALVADOR: 

Microempresa: Microempresa es una p ersona natural o jurídica que opera en el 

mercado produciendo y/o comercializando bienes o servicios por 

riesgo propio, con un nivel de ventas brutas anuales de hasta cien mil 

dólares ($ 100,000) y hasta 10 trabajadores remunerados.  

Pequeña Empresa: 
Pequeña Empresa es la persona natural o jurídica que opera en el 

mercado produciendo y/o comercializando bienes o servicios por 

riesgo propio, a través de una unida d organizativa, con un nivel de 

http://www.conamype.gob.sv/index.php/ayuda/glosario?id=9
http://www.conamype.gob.sv/index.php/ayuda/glosario?id=10
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ventas brutas anuales de hasta un millón de dólares y hasta 50 

trabajadores remunerados.  

Mediana Empresa: Mediana Empresa es la persona natural o jurídica que opera en el 

mercado produciendo y/o comercializando bienes o servicios por 

riesgo propio, a través de una unidad organizativa, con un nivel de 

ventas brutas anuales de hasta $ 7.0 millones y hasta 100 trabajadores 

remunerados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 3 - MODELO DE DECLARACION JURADA EN ACTA NOTARIAL 

En la ciudad de ________________, a las ______horas con _______ minutos, del día _________ de ___________ 

del año dos mil ____. Ante mí, ______________, Notario, del domicilio de la ciudad de ______________, 

comparece el señor _______________________, de _______ años de edad, _______________, del domicilio de 

la ciudad de ___________________, a quien (no) conozco, pero identifico por medio de su Documento Único 

de Identidad número ______________, y Número de Identificación Tributaria (NIT) _______________, quien 

actúa en nombre y representación de la Sociedad _________________________, del domicilio de 

http://www.conamype.gob.sv/index.php/ayuda/glosario?id=11
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___________________, titular de su Número de Identificación Tributaria __________________, en su calidad de 

________________________, y ME DICE: I) Que para l os efectos de la OFERTA DE COMPRA N° ____ 

denominada “_________”, promovida por el _______, en la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad 

Anónima de Capital Variable,  y en nombre de su representada (en caso de ser sociedad) BAJO 

JURAMENTO DECLARA QUE: a) Que su representada actualmente no  ha realizado ni realizará acuerdos, 

pactos, convenios, contratos o actos entre competidores y no competidores, cuyo objeto sea limitar o 

restringir la competencia o impedir el acceso al mercado a cualquier  otro agen te económico con el fin 

afectar económicamente a los participantes; b) Que su representada no ha efectuado ni efectuará 

acuerdos para fijar precios u otras condiciones de compra o venta bajo cualquier forma; c) Que su 

representada no ha realizado acuerdos,  pactos o convenios, para la fijación o limitación de cantidades 

de producción; d) Que su representada no ha efectuado ni efectuará acuerdos, pactos, convenios o  

contratos para la fijación o limitación de precios en el mercado bursátil y las subastas que en éste se 

realizan; e) Que su representada no ha efectuado ni efectuará acuerdos, pactos, convenios o  contratos 

para la división del mercado, ya sea por territorio, por volumen de ventas o compras, por tipo de productos 

vendidos, por clientes o vendedore s, o por cualquier otro medio; f) Que su representada no ha realizado 

ni realizará ningún tipo de comunicación, ni ha proporcionado ni proporcionará información a ningún 

competidor ya sea de forma directa o indirecta, privada o pública, con respecto a cual quier aspecto 

relativo a la presente oferta de compra, que pudiera afectar su desarrollo, incluyendo, sin carácter 

limitativo, los siguientes aspectos de las Subastas en BOLPROS, S.A. de C.V.: uno) la participación en las 

Subastas en BOLPROS, S.A. DE C.V.,  dos) Las cantidades que serán ofertadas, y tres) Los precios esperados 

de la Subastas o el modo de estimación de dicho precio,  o cuatro) Las estrategias de oferta en las 

Subastas en BOLPROS, S.A. DE C.V.;  y g) Que su representada no tiene juicios pendi entes, embargos, 

conflictos de interés entre socios o cualquier otra contingencia que pueda afectar la venta y continuidad 

en la entrega de los productos y/o servicios contratados.  II) Que en nombre de su representada asume 

la responsabilidad de las accio nes legales que conlleva la falsedad de las situaciones y hechos que 

declara en este acto. Yo, el suscrito Notario DOY FE:  Que la personería con la que actúa el compareciente 

es legítima y suficiente, por haber tenido a la vista la siguiente documentación : (se debe relacionar 

Escritura de Constitución, Escrituras de Modificaciones de los pactos sociales, si la hubiere, Credencial del 

Representante Legal y autorización de la junta Directiva, en su caso aplique); explicando además al 

compareciente sobre lo e stablecido en el Código Penal, en cuanto al delito de falsedad ideológica, 

regulado en el artículo doscientos ochenta y cuatro. El compareciente me manifiesta que para los efectos 

legales de esta acta notarial y para los demás que surgieren en el proceso B ursátil, señala como domicilio 

especial el de la ciudad de San Salvador a cuyos tribunales se somete expresamente. Así se expresó el 

compareciente a quien expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial que consta de ______ hojas y 

leída que le  

 

Fue íntegramente en un solo acto sin interrupciones, ratifica su contenido por estar redactada conforme 

a su voluntad y firmamos . DOY FE.-  

 

(Firma del Representante o Apoderado de la Sociedad) 

 

ANEXO 4   EXPERIENCIA DE LA OFERTANTE EN SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LOS 

OFERTADOS. 
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Detalle la Experiencia de La Ofertante en los últimos cinco (5) años referente a Mantenimientos de similares características a los 

descritos en las bases de licitación. Anexar cinco (5) cartas de referencia satisfactorias de la calidad del Mantenimiento de 

diferentes clientes según modelo presentado. 

USUARIO DEL 

SERVICIO, DIRECCION, 

TELEFONO Y FAX 

BREVE 

DESCRIPCIÓN 

DEL SERVICIO 

FECHAS VALOR (EN US $) 

CONTRACTUAL 

(INICIAL) 
FINAL (ENTREGA) 

CONTRACTUAL 

(INICIAL) 
FINAL       (ENTREGA) 

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5  MODELO DE CONSTANCIA O REFERENCIA DEL SERVICIO (EN ORIGINAL) 
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Modelo de Constancia o referencia del servicio (en original) 

      
(Nombre de la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, según fuere el caso), 
HACE 
CONSTAR:      

      

Que (Nombre de La Ofertante)nos ha proporcionado el Servicio de Mantenimiento conforme a las siguientes 
condiciones: 

      
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SERVICIO 

      
1 Monto del Contrato (en US $)   

2 Periodo de entrega del servicio   

3 
Calificación Nivel de Satisfacción 
en la calidad y entrega del 
Servicio 

 

EXCELENTE              BUENO                MALO 
 

4 Otras Observaciones:   

      
Y para ser presentada a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), de La Asamblea 

Legislativa, se extiende la presente constancia, en la ciudad de                         ,a los                          , días del mes de 

____________del año dos mil catorce. 

      

   
FIRMA: sello de la empresa o institución                       

NOMBRE: (según el caso) 

CARGO:     

CORREO ELECTRONICO:     

TELÉFONO:     

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6  MODELO DE CERTIFICACION DE PERSONAL ASIGNADO  



 

Página 28 de 63 

OFERTA DE COMPRA N° 4 
FECHA DE PUBLICACION 24/01/2017 

Modelo de certificación del Personal Asignado 

      

La oferente certifica que el Señor:       (Nombre de La persona) 

Ocupará el cargo de: (Favor marcar con una X) 

Encargado de inspección de los servicios a 
nivel Administrativo 

 

Encargado de inspección de los servicios 
operativos 

 

Personal Técnico Operativo 
 

        

Estudios Académicos y/o Técnicos alcanzados 

        

1ro.  A 9no. Grado 

 

Bachiller General 

 

Bachiller Técnico 
 

      

Estudios Superiores 

Técnico 

 

Universitario 

 

        
Otros estudios realizados respecto a la calidad del servicio solicitado o a prestar, listelos y presente constancias. 

       
1 

2 

3 

        
Deberá demostrar su experiencia laboral mediante la presentación de referencias laborales de las Empresas en que 

haya trabajado en el mantenimiento preventivo y correctivo en Equipos de Aire Acondicionado, de Mini Split, 
Centrales, para Ventana 

       
Habilidades y capacidades en el área de: 
1 

2           

       

Conocimientos adicionales: 
1 

2 

            

ANEXO 7  MODELO DE CERTIFICACION DE PERSONAL ASIGNADO (ORGANIGRAMA) 
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Modelo de Certificación del Personal Asignado (ORGANIGRAMA) 

      

La Oferente presentará un organigrama del personal que asigne para la prestación del servicio, en él quedarán 
establecidas las responsabilidades de cada puesto. La asignación propuesta deberá mantenerse para la 
implementación del servicio. 

      

La Oferente certifica que el Señor:             (Nombre de la Persona) 

        

Ocupará el cargo de: (Favor marcar con una X) 

        

Encargado de inspección de los servicios a Nivel Administrativo: 
 

  
 

        

Encargado de inspección de los Servicios Operativos:  

      

Personal Técnico Operativo:  

      

Estudios Académicos y/o Técnicos alcanzados: 

        

1er a 9° Grado  

      

Bachiller General  

      

Bachiller Técnico   

      

Estudios Superiores: 

        

Técnico   

      

Universitario   

      

Nota: Según el Nivel Académico alcanzado, se deberá adicionar constancia del mismo. 

 
Otros estudios realizados respecto a la calidad del servicio solicitado o a prestar, liste dicho estudios y presente 
constancias. 
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1.- 

2.- 

3.- 

        

     

 

1 a 5 años 

Tiempo de experiencia laboral en esta rama de servicios: 5 a 10 años 

     10 o más años 

       
Deberá demostrar su experiencia laboral mediante la presentación de referencias laborales de las Empresas en 
que haya trabajado en el mantenimiento preventivo y correctivo en Equipos de Aire Acondicionado, de Mini Split, 
para Ventana, Centrales  

        

Habilidades y capacidades en el área de: 

1.- 

2.- 

        

Conocimientos adicionales: 

1.- 

2.- 
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ANEXO 8 LISTADO DE EQUIPOS 

 

EDIFICIO LEGISLATIVO 

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

1 CCC1024-CD S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 8 PRESIDENCIA  AL-20096112002-001-0010 

2 MRCT24AS    S/N TGM MINISPLIT 8 PRESIDENCIA  03-001-013 

3 VM36C2HR1 S/N INNOVAIR MINISPLIT 8 PRESIDENCIA  S/N 

4 VM60C2SS1 S/N INNOVAIR MINISPLIT 8 PRESIDENCIA  S/N 

5 TLGD36S4153A W1M2277594 YORK MINISPLIT 8 PRESIDENCIA  AL-201361102-001-025 

6 YSDC24FS-ADG 1OOOO29611212OOO43 YORK MINISPLIT 8 PRESIDENCIA  AL-201361102-001-024 

7 VM60C2SS1 S/N INNOVAIR MINISPLIT 8 PRESIDENCIA  S/N 

8 TLDA12FS-ADR 217OO2853O912OOO71 YORK MINISPLIT 8 PRESIDENCIA  AL-2010-611-02-001-013 

9 TLDA12FS-ADR 217OO29181OO6OOO29 YORK MINISPLIT 8 PRESIDENCIA  AL-2011-611-02-001-012 

10  MDX024KCR3 S/N MILLER MINISPLIT 8 PRESIDENCIA  08-001-012 

11 H3CE090A25A NAAM1O3526 YORK CENTRAL 8 PRESIDENCIA  AL-2001-001-152 

12 H3CE090A25A NLYMO617O3 YORK CENTRAL 8 PRESIDENCIA  AL-2001-001-151 

13 MDX5-018KCR1 S/N MILLER MINISPLIT 8 PRESIDENCIA  08-001-014 

14 CT22SKC3   355195OO12318 TEMPSTAR MINISPLIT 8 PRESIDENCIA  06-001-026 

15 KF-51GW  CIG612663O CONFORTIME MINISPLIT 8 PRESIDENCIA  06-001-027 

16 CSC12CD-H(O) S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 7 BODEGA DIPUTADO 08-001-040 

17 CCHO12CD-(O) S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 7 BODEGA DIPUTADO AL-201261102001012-01 

18 CCC1024-CD S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 7 5ta. VICEPRESIDENCIA  2010-001-042 

19 BAM 60 - 1 S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 7 5ta. VICEPRESIDENCIA  2010-001-006 

20 CSC24CD S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 7 5ta. VICEPRESIDENCIA  2010-001-008 

21 TLDA12FS-ADR 21700285309112OOO75 YORK MINISPLIT 7 5ta. VICEPRESIDENCIA  10-001-039 

22 12,000BTU S/N LENNOX MINISPLIT 7 5ta. VICEPRESIDENCIA  AL-2011-611-02-001-007 

23 CSC24CD S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 7 5ta. VICEPRESIDENCIA  2010-001-007 

24 CSC24CD S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 7 2da. VICEPRESIDENCIA  AL-201061102001048-01 

25 BAM36-1 S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 7 2da. VICEPRESIDENCIA  AL-201061102001047-01 

26 TLDA12FS-ADR 217OO2853O9112OOO98 YORK MINISPLIT 7 2da. VICEPRESIDENCIA  010-001-036 

27 TLDA12FS-ADR 217OO2853O9112OOO96 YORK MINISPLIT 7 2da. VICEPRESIDENCIA  010-001-050 

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

28 TLDA12FS-ADR 217OO2853O912OOO97 YORK MINISPLIT 7 2da. VICEPRESIDENCIA  010-001-049 

29 YOEA60FS - ADT .244101761141100001. YORK MINISPLIT 7 3°  VICEPRESIDENCIA S/N 
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30 18.000 BTU .D202254260114731120019. INNOVAIR MINISPLIT 7 3°  VICEPRESIDENCIA S/N 

31 HIDA060S06B ENAM441871 YORK CENTRAL 7 3ra. VICEPRECIDENCIA  AL-200161101001-128 

32 HIDA060S06B EDBM118856 YORK CENTRAL 7 1ra. VICEPRESIDENCIA  AL-200161102001-122 

33 YAU-60CR 63O3O27641O1OOOO30 YORK MINISPLIT 7 1ra. VICEPRESIDENCIA  AL-201161102001-008-1 

34 YAU-36CR 5749O2O641OO5OO24 YORK MINISPLIT 7 1ra. VICEPRESIDENCIA  AL-201161102001009-01 

35 TLDA18FS-ADR 2174O2164O9O9OOO28 YORK MINISPLIT 7 1ra. VICEPRESIDENCIA  10-001-035 

36 KF70-24C-GW S/N LENNOX MINISPLIT 7 1ra. VICEPRESIDENCIA  AL-201261102001004-01 

37 A6Q8F2A GP.518619199X FEDDERS VENTANA 7  PROTOCOLO 2005-01102001-036 

38 CCH012CD(O) S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 6 8va. SECRETARÍA  AL-201261102-001-020-01 

39 CSC1024CD-B(1) S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 6 8va. SECRETARÍA  AL-201261101001-013-01 

40 YSDA18FS-ADA 1OOOO28O3111OOO173 YORK MINISPLIT 6 8va. SECRETARÍA  AL-201261102001-014-01 

41 H4RAO6OS06A  WOA9567926 YORK CENTRAL 6 4ta. SECRETARÍA  AL-2001-611-02-001-015 

42 HIDA060S06B EABM14745 YORK CENTRAL 6 5ta. SECRETARÍA  01-001-118 

43 KF70-24-GWC S/N LENNOX MINISPLIT 6 6ta. SECRETARÍA  09-01-001 

44 CSCO9CD-MD S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 6 6ta. SECRETARÍA  2010-001-041 

45 CSCO9CD-MD S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 6 6ta. SECRETARÍA  2010-001-040 

46 KF70-24-GW-E S/N LENNOX MINISPLIT 6 4ta. VICEPRESIDENCIA  200961102001-002 

47 CKL60-1P 11O1636346 GOODMAN CENTRAL 6 1ra. SECRETARÍA  AL-201161102001-30 

48 KF70-24C-GWC S/N LENNOX MINISPLIT 6 ASESORES DEL FMLN AL-201261102001005-01 

49 CSC18CD-B(1) S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 6 ASESORES DEL FMLN 201261102001-008-01 

50 CSC18CD-B(1) S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 6 ASESORES DEL FMLN 201261102001-006-01 

51 U60C2DB5 C1O115052O309B2513OOO34 CONFORTIME MINISPLIT 6 ASESORES DEL FMLN 010-001-046 

52 22.000 BTU .D202265170314926120012. LENNOX MINISPLIT 6 
ASESORES DE  1ra.  

SECRETARIA 
S/N                

53 YCUSC12-6R S/N YORK VENTANA 6  PROTOCOLO AL-2009611001-014 

54 TTB060D100AO RO94PKT3F TRANNE CENTRAL 5 G. P. CN AL-0061102105-03 

55 TTR060D100AO R215NPR3F TRANNE CENTRAL 5 G. P. CN 01-001-135 

56 CKL60-1N O71O111342 GOODMAN CENTRAL 5 G. P. CN AL-200961108001-022 

57 TTR060D100AO R363P2C3F TRANNE CENTRAL 5 G. P. CN 01-001-166 

58 TTR060D100AO R363P5R3F TRANNE CENTRAL 5 G. P. CN 01-001-136 

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

59 TTR060D100AO R3616H33F TRANNE CENTRAL 5 G. P. CN 01-001-165 

60 TTR060D100AO R363P573F TRANNE CENTRAL 5 
SALÓN MAYOR 

ROBERTO 
D'AUBUISSON 

01-001-121 
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61 TTR060D100AO R363P6A3F TRANNE CENTRAL 5 
SALÓN MAYOR 

ROBERTO 
D'AUBUISSON 

01-001-119 

62 CSC09CD-H(1) 3O6788OOOOO13 CONFORTSTAR MINISPLIT 5 
SALÓN MAYOR 

ROBERTO 
D'AUBUISSON 

AL-200861102001-005 

63 PA128-E C1O1O5375O2O87O112OO98 UNITEC MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADA  200961102001-001 

64 RAV018-2 S/N CONFORTSTAR VENTANA 4 
OFICINA DE JEFATURA 

DE G.P. ARENA 
200361102001-001 

65 N0036SC .8541650000328. CONFORTSTAR MINISPLIT 4 
OFICINA DE JEFATURA 

DE G.P. ARENA 
S/N 

66 PA128-E C1O1O5375O2O87 UNITEC MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO 200961102001-022 

67 CSCO9CD-H(1) 3O6788OOOOOO4 CONFORTSTAR MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO  2008-61102001-011 

68 CSCO9CD-H(1) 3O6788OOOOO91 CONFORTSTAR MINISPLIT 4 
OFICINA DE ASISTENTE 

DE JEFATURA G.P. 
ARENA   

200861102001-009 

69 PA128-E C1O1O5375O2O87O112OO75 UNITEC MINISPLIT 4 
SECRETARIA DE 

JEFATURA G.P. ARENA 
200961102001-015 

70 CSCO9CD-H(1) S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 4 
OFICINA DE ASESOR 

ARENA 
200861102001-010 

71 CSC12CD-H(1) 3O6819OOO1623 CONFORTSTAR MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADA  AL-200961102001-016 

72 PA128-E C1O1O5375O2O87O112OO3O UNITEC MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO 09-001-019 

73 PA128-E C1O1O5375O2O87O112OO15 UNITEC MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO 200961102001-026 

74 PA128-E C1O1O5375O2O87O112OOO8 UNITEC MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADA  200961102001-027 

75 CSC12CD-H(1) S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 4 
ENTRADA PRINCIPAL  A 

G.P. ARENA 
200961102001-025 

76 CCHO12CD(O) S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 4 
RECEPCIÓN FRENTE AL 

ASCENSOR PÚBLICO 
201161102001-033 

77  PA128- E C1O1O5375O2O87O112OO3 UNITEC MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO 200961102001-020 

78 PA128-E S/N UNITEC MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO 200961102001-039 

79 CSCO9CD-H(1) 3O5637OOOO542 CONFORTSTAR MINISPLIT 4 
SALA DE DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS 
SUPLENTES 

AL-200861102001-003 

80 CSCO9CD-H(1) 3O5637OOOO541 CONFORTSTAR MINISPLIT 4 
SALA DE DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS 
SUPLENTES 

AL-200861102001-004 

81 PA128-E C1O1O5375O2 UNITEC MINISPLIT 4 ÁREA DE IMPRESIÓN AL-200961102001-004 

82 LWC1232ALG S/N LG VENTANA 4 PROOVEDURÍA AL-2005-011-02001-035 

83 KC-32/YA S/N COMFORTIME VENTANA   ASESOR DE JEFATURA AL-2004-611-02-001-009 

84 CSC09CD-H(1) 3O6788OOOOO51 CONFORTSTAR MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO 200561102001-008 

85 CSC09CD-H(1) S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO 200561102001-007 
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86 LXGAHTCO241OOP2 123O7O6823OOCB13O127 LENNOX MINISPLIT 4 
OFICINA DE PRENSA 

ARENA  
AL-201361102001-023 

87 PA128-E C1O1O5375O2O87O112OO18 UNITEC MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO AL-200961102001-021 

88 CSC18CD-MD 1O112O85O3O972813O119 CONFORTSTAR MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADA  2010-001-012 

89 CSC12CD-H(1) 3O6819OOO1591 CONFORTSTAR MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO  2009-61102001-024 

90 PA128-E C1O1O5375O2O87O112OO22 UNITEC MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADA  200961102001-023 

91 YAU-60CR S/N YORK CENTRAL 4 OFICINA DE DIPUTADO S/N 

92 CX60 -1B 921OO85361 GOODMAN CENTRAL 4 OFICINA DE DIPUTADO S/N 

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

93 CX60-1B 921OO8538O GOODMAN CENTRAL 4 OFICINA DE DIPUTADO S/N 

94 YAU-60CR S/N YORK CENTRAL 4 COCINA  G.P. ARENA S/N 

95 CX60-1B 921OO8534O GOODMAN CENTRAL 4 FRENTE A BAÑOS 01-001-138 

96 BAR36-1 B732067158607421400042 COMFORTSTAR MINISPLIT 3° 
UNIDAD DE PRENSA DE 

GRUPO 
PARLAMENTARIO   

AL200861102001-022 

97 NEO36SC C1O11789OO11O31213OO63 CONFORTSTAR MINISPLIT 3 

SALA DE REUNIONES 
DE GRUPO 

PARLAMENTARIO 
FMLN 

AL-201061102-001-054-02 

98 U60C2DB3 C7O3OO87402O8117400209 CONFORTIME MINISPLIT 3 

SALA DE REUNIONES 
DE GRUPO 

PARLAMENTARIO 
FMLN 

AL-200961102001-013 

99 YSEC24FS - ADG .100001116160400124. YORK MINISPLIT 3 
OFICINA DE 

SUBJEFATURA DE  G. P.  
S/N 

100 TLEA18FS-ADR-05 2174O17631O1OOOO29 YORK MINISPLIT 3 OFICINA DE DIPUTADO AL-201161102-001-009 

101 TLEA18FS-ADR-05 2174O17631O1OOOO24 YORK MINISPLIT 3 

ÁREA DE 
FOTOCOPIADORAS 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

FMLN 

AL-201161102-001-015-02 

102 TLEA18FS-ADR-05 2174O17631O1OOOO27 YORK MINISPLIT 3 OFICINA DE DIPUTADO  AL-201161102001-014-02 

103 TLEA18FS-ADR-05 2174O1853O912OOOO8 YORK MINISPLIT 3 
SECRETARIAS DE 

JEFATURA DE G.P. 
FMLN 

AL-201061102001-062-02 

104 YOEA60FS-ADH 5O14O14O2O912OOOO8 YORK MINISPLIT 3 

ÁREA DE SECRETARIAS 
DE GRUPO 

PARLAMENTARIO  
FMLN 

AL-2010-611-02-001-053-02-
010-001-053 

105 TLEA24FS-ADR-05 2176O1853O912OOO17 YORK MINISPLIT 3 OFICINA DE DIPUTADA AL-201061102-001-051-02 

106 TLEA24FS-ADR-05 2176O193511O400038 YORK MINISPLIT 3 
JEFATURA DE GRUPO 

PARLAMENTRIO FMLN 
AL-201161102-001-020-02 
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107 Y9USC12-6R OO6O82661O4O7OOO47 CONFORTSTAR VENTANA 3 OFICINA DE DIPUTADO 04-001-015 

108 CK60 -1C OO11422O47 GOODMAN CENTRAL 3 
ÁREA SECRETARIAL DE 

JEFE DE ASESORES   
S/N 

109 HIDA060S06B EABM014742 YORK CENTRAL 3 OFICINA DE DIPUTADO 01-001-124 

110 HIDA060S06B S/N YORK CENTRAL 3 
FRENTE A OFICINA DE 

DIPUTADO 
S/N 

111 CX60 -1B 921OO8531O GOODMAN CENTRAL 3 
FRENTE A BAÑOS DE 

G.P. FMLN 
01-001-115 

112 CX60-1B 921OO85358 GOODMAN CENTRAL 2 
ÁREA SECRETARIAL DE 

G.P. FMLN 
01--001-116 

113 CSC12CD-H(1) 3O6819OOOO416 CONFORTSTAR MINISPLIT 2 OFICINA DE ASESORA  AL-200961102-001-041 

114 RAR 012-2 S/N CONFORTSTAR VENTANA 2 OFICINA DIPUTADA  04-001-010 

115 RAR 10-1 143918OOOOOO5 CONFORTSTAR VENTANA 2 OFICINA DIPUTADO  AL-200861102-001-020 

116 CSC1018CD-B(1) S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 2 OFICINA DIPUTADA  AL-201061102-001-055-02 

117 TLEA24FS-ADR-05 2176O12O11OO6OOO22 YORK MINISPLIT 2 
ÁREA DE SECRETARIAS 

Y TÉCNICOS DE G.P. 
FMLN 

AL-201161102-001004-02 

118 TLEA18FS-ADR-05 2174O1853O912OOO4O YORK MINISPLIT 2 OFICINA DE DIPUTADA  AL-201061102-001052-02 

119 CSC12CD-H(1) 3O6818OOO1538 CONFORTSTAR MINISPLIT 2 OFICINA DE DIPUTADO  AL-200861102-001-024 

120 CSC12CD-H(1) 3O6819OOOO1O9 CONFORTSTAR MINISPLIT 2 OFICINA DE DIPUTADO AL-2009611-02-001-040 

121 RAR 10-1 S/N CONFORTSTAR VENTANA 2 OFICINA DE DIPUTADO  AL-200861102-001-019 

122 KWCX-12AS 2OO3O7195 TEMPSTAR MINISPLIT 2 OFICINA DE DIPUTADA AL-200461102-001-019 

123 MSEI-12CR C1O1O9584O3O941212O187 GOODMAN MINISPLIT 2 ASESORA G.P. FMLN AL-2009-61102-001-012 

124 CX60-1B 921OO85355 GOODMAN CENTRAL 2 ADMINISTRACIÓN 01-001-154 

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

125 NEO36SC S/N COMFORTSTAR MINISPLIT 2 OFICINA DE DIPUTADO  AL-2008611-02-001-021 

126 KF51-18GW-E O77142OO4  LENNOX MINISPLIT 2 
GRUPO 

PARLAMENTARIO PDC 
AL-200761102-001-008-01 

127 CX60-1B 921OO55360 GOODMAN CENTRAL 2 
GRUPO 

PARLAMENTARIO PDC 
01-001-126 

128 CX60-1B 921OO85352 GOODMAN CENTRAL 2 
GRUPO 

PARLAMENTARIO PDC 
01-001-111 

129 CCE18CD(1)/CCE18CD(0) .A11645079609W00047. COMFORTSTAR MINISPLIT 2 OIP  ( Recepción ) AL-2016-611-02-001-005 

130 GAW24C2MKHSA 193OO99O6OOO33 GAIR MINISPLIT 2 OIP AL-200661102-001-030 

131 KF70-24C-GW-E S/N LENNOX MINISPLIT 2 OIP AL-201261102-001-009-02 

132 HIRAO6OSO6A ELEP103341 YORK CENTRAL 1 GAF S/N 

133 HIRAO6OSO6A EKEPO88850 YORK CENTRAL 1 UACI S/N 
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134 HIRAO6OSO6A EMEP1138OO YORK CENTRAL 1 PROTOCOLO AL-200161102001-013 

135 HIRAO6OSO6A ELEP103492 YORK CENTRAL 1 PROTOCOLO AL-200161102001-014 

136 HIRAO6OSO6A EMEP113764 YORK CENTRAL 1 UNIDAD DE SISTEMAS AL-200161102001-012 

137 MWCT18S S/N TGM MINISPLIT 1 UNIDAD DE SISTEMAS AL-2003-611-02-001-012 

138 CSC1024-CD-B(1) C1O12O365051O51113OO4O CONFORTSTAR MINISPLIT 1 PROTOCOLO AL-201161102001-003-02 

139 CSC1024-CD-B(1) C1O2O365O51O51113OOO CONFORTSTAR MINISPLIT 1 PROTOCOLO AL-2011-61102-001-002-01 

140 CSC1024CD-B(1) S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 1 PROTOCOLO AL-2011611-02-001-001-01 

141 EVDA36GAT 1181551O78 TEMPSTAR MINISPLIT 1 UPS SALÓN AZUL AL-200661102-001-017-02 

142 EVDA36GAT 118155O626 TEMPSTAR MINISPLIT 1 UPS SALÓN AZUL AL-200661102-001018-02 

143 EVDA36GAT 118155O213 TEMPSTAR MINISPLIT 1 
UPS EDIFICIO 
COMISIONES 

S/N 

144 EVDA36GAT 118155O160 TEMPSTAR MINISPLIT 1 
UPS  EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO 
S/N 

145 EVDA36GAT 118155O222 TEMPSTAR MINISPLIT 1 
UPS  DE EDIFICIO 

LEGISLATIVO 
S/N 

146 FPG24N5 S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 1 PASANTÍAS 200761102-001-009-02 

147 MSEO-18CR S/N GOODMAN MINISPLIT 1 BODEGA DE SONIDO AL2009-611-02-001-044 

148 CSC18CD-H(1) 3O9988OOOO937 CONFORTSTAR MINISPLIT 1 CONMUTADOR 09-001-011 

149 KF51-18CGW-E S/N LENNOX MINISPLIT 1 
UNIDAD DE 

CORRESPONDENCIA 
AL-200961102-001-007-02 

150 NACO48AKC3 EO4O718683 GOODMAN CENTRAL SOTANO 
UNIDAD DE 

TRANSPORTE 
AL-200661102001-013 

151 PA248-E C1O1O5375O55O87O313OO21 UNITEC MINISPLIT SOTANO ARCHIVO LEGISLATIVO AL-200961102001-006-02 

152 DCV3-O6OA ACAO21OO1683 TGM MINISPLIT SOTANO ARCHIVO LEGISLATIVO AL-200361102-001-011 

153 PA188-E C1O1O5375040870313OO6 UNITEC MINISPLIT SOTANO ARCHIVO LEGISLATIVO AL-2009-61102001-005-02 

154 LMO18CI - 100P432 - 1 .3C94260000693. LENNOX MINISPLIT SOTANO OFICINA DE TELEFONIA S/N 

155 JS5BA-048K JSAO8O6O6139 MILLER MINISPLIT SOTANO ALMACEN AL-200861102-001029-02 

156 CKL36-1K O4O7786481 GOODMAN MINISPLIT SOTANO ALMACEN AL-200461102-001-014 

157 WLC060DWAC S/N COMFORMARKER MINISPLIT SOTANO 
OFICINA DE 

ELECTRICISTAS 
AL-2006-611.02-001-022-02 

158 CKL60-1 O4O348O894 GOODMAN MINISPLIT SOTANO SERVICIOS GENERALES 05-001-010 

159 YSEA12FS-ADA .100001281131100041. YORK MINISPLIT SOTANO SERVICIOS GENERALES S/N 

160 24,000BTU S/N YORK VENTANA SOTANO 
OFICINA DE AIRE 
ACONDICIONADO  

AL-2002-61102-001-004 

161 RAR 012-2 S/N CONFORTSTAR VENTANA SOTANO TALLER DE MECANICOS AL-2004 -611 - 02- 001 - 09 

162 YVC125R2 S/N YAMABISHI VENTANA SOTANO CARPINTERÍA 02-001-001 

163 AVG18DBG1 DVO49931 G.E. VENTANA AZOTEA 

CUARTO DE 
MÁQUINAS DE 

ASCENSOR 
PANORÁMICO 

AL-200161102-001-007 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO  

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 
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164 FCA36 SAAODDC3J7DO2OOOO165 CONFORTSTAR MINISPLIT 1 
UNIDAD DE ARTE Y 

CULTURA 
AL-201061102-001-057 

165 LXGMDAH0121304P C1O13348O9O1115O812O271 LENNOX MINISPLIT 1 
UNIDAD DE ARTE Y 

CULTURA 
AL-201361102-001-001-02 

166 YSEC24FS-ADG 1OOOO18O3111OOO185 YORK MINISPLIT 1 
UNIDAD DE ARTE Y 

CULTURA 
AL-201361102-001-002-02 

167 HEA24FS-ADR-05 2176O1162O9O9OOOO4 YORK MINISPLIT 1 
PASILLO ENTRADA 
PRINCIPAL DE G.P. 

GANA 
AL-2010-61102-001-033 

168 KF70-24C-GW-E S/N LENNOX MINISPLIT 1 OFICINA DE DIPUTADO AL-2010-61102-001-010 

169 TLEA18FS-ADR-05 74O1494O9O1OOO38 YORK MINISPLIT 1 OFICINA DE DIPUTADO AL-2010-61102-001-009 

170 YJEA12FS-ADA S/N YORK MINISPLIT 1 OFICINA DE DIPUTADO AL-2010-611-02-001-028 

171 YJEA12FS-ADA S/N YORK MINISPLIT 1 OFICINA DE DIPUTADO AL2010-611-02-001-027 

172 YJEA12FS-ADA S/N YORK MINISPLIT 1 

OFICINA DE 
DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS 

SUPLENTES DE  G.P. 
GANA 

AL2010-61102001-026 

173 HEA24FS-ADR-05 2776O1162O9O9OOO14 YORK MINISPLIT 1 OFICINA DE DIPUTADO  AL2010-61102-001-032 

174 YJEA12FS-ADA 5O52O1394O804OOO61 YORK MINISPLIT 1 OFICINA DE DIPUTADO AL-2010-61102-001-024 

175 YJEA09FS-ADA 5O5OO1394O804OOO62 YORK MINISPLIT 1 
OFICINA DE 

ADMINISTRADORA DE  
G.P. GANA 

AL-2010-61102-001-029 

176 H4RAO6OSO6A WOL9247515 YORK MINISPLIT 1 
PASILLO ÁREA 

SECRETARIAL  G.P. 
GANA 

S/N 

177 YJEA12FS-ADA S/N YORK MINISPLIT 1  ASESORA GANA AL-201061102-001-020 

178 YJDA09FS-ADA S/N YORK MINISPLIT 1 PRENSA DE G.P. GANA AL-201061102-001-018 

179 YJEA12FS-ADA 5O522OO1394O84OO137 YORK MINISPLIT 1 
PROVEEDURÍA G.P.  

GANA 
AL-201061102-001-030 

180 CSC12CD-MD C1O113873O1O992312O115 CONFORTSTAR MINISPLIT 1 
OFICINA DE ASESORES 

DE G.P. GANA 
AL-201061102-001-017 

181 TLEA24FS-ADR-05 2176O1162O9O9OOOO6 YORK MINISPLIT 1 OFICINA DE DIPUTADO AL-2010-611-02-001-028 

182 YJEA12FS-ADA 5O52O1394O84OO142 YORK MINISPLIT 1 OFICINA DE DIPUTADO AL-201061102-001-025 

183 H4RAO6OSO6A WOM9269185 YORK MINISPLIT 1 
ÁREA SECRETARIAL DE 

G.P. GANA 
S/N 

184 H4RAO6OSO6A WOA9567896 YORK MINISPLIT 1 
SALA DE REUNIONES 

G.P. GANA  
S/N 

185 YJEA12FS-ADA 5O52O1394O8O4OOO13 YORK MINISPLIT 1 
OFICINA DE 

INFORMATICA  G.P. 
GANA 

AL-201061102-001-022 

186 YJEA12FS-ADA S/N YORK MINISPLIT 1 OFICINA DE DIPUTADA  AL-201061102-001-019 

187 YJEA12FS-ADA 5O52O1394O8O4OOOO6 YORK MINISPLIT 1 ASESOR  GANA AL-201061102-001-023 

188 YJEA12FS-ADA S/N YORK MINISPLIT 1 OFICINA DE DIPUTADO AL-2010-611-02-001-021 

189 60,000BTU .24402414130200023. YORK MINISPLIT 1 ASPARLEXAL AL-200761102-001-023 
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190 U36C2DB3 C7O3O289105O89214OO123 CONFORTIME MINISPLIT 1 RADIO LEGISLATIVA S/N 

N° de 
Equipo  

MODELO DE  
EVAPORADOR O 
CONDENSADOR 

Serie de Condensador  O 
EVAPOARDOR 

Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

191 CCI12CD(1)/CCI12CD(0) B24425251903N00438 COMFORTSTAR  MINISPLIT 1 
AREA WEB RADIO 

LEGISLATIVA   
AL 2016-611-02-001-017 

192 CMSA24SKBE 8676OO3O4O6O2O196 COMFORTMAKER MINISPLIT 1 RADIO LEGISLATIVA AL-200561102-001-013 

193 YSDCO9FS-ADG 1OOOO29611212OO157 YORK MINISPLIT 1 RADIO LEGISLATIVA AL-201361102-001-017-02 

194 LXGAHTCO18100P2HA 11336NEB225800000189 LENNOX MINISPLIT 1 RADIO LEGISLATIVA S/N 

195 YSEC09FS-ADG 1OOOO15841212OO583 YORK MINISPLIT 1 RADIO LEGISLATIVA AL-201361102-001-018-02 

196 KF51-18C-GW-E YO244O8O4O284 LENNOX MINISPLIT 1 RADIO LEGISLATIVA S/N 

197 KF32GW/C S/N CONFORTIME MINISPLIT 1 RADIO LEGISLATIVA AL-2007611-02001-009-02 

198 CCMO18CD(O) 63229923358 CONFORTSTAR MINISPLIT 1 
SALA DE JUNTAS UACI 

LICITACIONES 
201161102001-016-01 

199 CCMO24CD(O) 63229923359 CONFORTSTAR MINISPLIT 1 
 ENTRADA DE LA UACI 

LICITACIONES 
AL-2011-61102-001-017-02 

200 NEO36SC 137316281586O72234OOO5O CONFORTSTAR MINISPLIT 1  UACI LICITACIONES S/N 

201 KF35-12C-GW-E S/N LENNOX MINISPLIT 1 
GERENCIA DE 

COMUNICACIONES 
S/N 

202 CMSA24SKBE 8676OO3O4O6O2OO34 CONFORTMAKER MINISPLIT 1 
GERENCIA DE 

COMUNICACIONES 
ÁREA WEB 

AL-2005-61102-001-012 

203 EVDA48GAC 11116O4O137 TEMPSTAR MINISPLIT 1 
GERENCIA DE 

COMUNICACIONES 
AL-2005-61102-001-009 

204 KF35-12C-GWE 17142OO4 LENNOX MINISPLIT 1 
GERENCIA DE 

COMUNICACIONES 
S/N 

205 HAEC24FS-ADS 187OO158811O5OOO11 YORK MINISPLIT 1 UNIDAD DE GÉNERO AL-2012-61102-001-016-01 

206 HAEC12FS-ADS 175OO117811O6OOOO5 YORK MINISPLIT 1 UNIDAD DE GÉNERO AL-2012-61102-001-015-02 

207 HAEC18FS-ADS 1735O117811O6OOO33 YORK MINISPLIT 1 UNIDAD AMBIENTAL AL-2012-611.02-001-019-02 

208 HAEC12FS-ADS 175OO117811O6OOO13 YORK MINISPLIT 1 UNIDAD AMBIENTAL AL-2012-611.02-001-018-02 

209 HAEC24FS-ADS 187OO158811O5OOO39 YORK MINISPLIT 1 
SALA DE JUNTAS DE LA 
UNIDAD AMBIENTAL Y 

DE GÉNERO 
2012-001-017 

210 CSC12CD-H(1) 3O6818OOO1541 CONFORTSTAR MINISPLIT 1 
GERENCIA DE 

RECURSOS HUMANOS 
AL-2004-611-02-001-019 

211 H24C2MR63 S/N INNOVAIR MINISPLIT 1 
GERENCIA DE 

RECURSOS HUMANOS 
SERVIDOR  

AL-2010611.02-001-039-02 

212 KF35-12B-GW-E YO242O712O2644 LENNOX MINISPLIT 1 
GERENCIA DE 

RECURSOS HUMANOS  
AL-2008611.02-001-028-01 

213 CSC18CD-MD S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 1 
GERENCIA DE 

RECURSOS HUMANOS  
AL-2010611.02-001-034-01 
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214 UH36C2DB5 C1O117229O31O12813OOO1 CONFORTIME MINISPLIT 1 
GERENCIA DE 

RECURSOS HUMANOS  
AL-2010611.02-001-038-02 

215 MWCT12S S/N TGM MINISPLIT 1 
GERENCIA DE 

RECURSOS HUMANOS  
06-001-031 

216 GA5282BCSE JK82221O348 GIBSON VENTANA 1 
GERENCIA DE 

RECURSOS HUMANOS  
0-104-08 

217 NFX7-036SW2-C EGU5O1O265 MILLER MINISPLIT 1 
GERENCIA DE 

RECURSOS HUMANOS  
AL-200861102-001013-01 

218 LXGIAMD01815P4 D2023137903151 LENNOX MINISPLIT 1 RECURSOS HUMANOS AL 2016-611-02-001-010 

219 LXUCMD060100P20-3 S3116F06354 LENNOX MINISPLIT 2 
TESORERIA 

INSTITUCIONAL 
S/N 

220 TLEA12FS-ADR-05 .217001853091200064. YORK MINISPLIT 2 
JEFATURA DE 
TESORERÍA 

AL-201061102-001-057 

221 EVDA36GAC S/N COMFORMAKER MINISPLIT 2 
UNIDAD DE CONTROL 

DE ACTIVO FIJO 
AL-2005-611.02-001-019 

222 EVDA36AWAC 118155O817 COMFORMAKER MINISPLIT 2 
UNIDAD DE 

PRESUPUESTO 
AL-2007-611-02-001-001-02 

223 CSC18CD-H (1) 3O99882OO976 CONFORTSTAR MINISPLIT 2 
JEFATURA DE 
SEGURIDAD 

AL-2008-611-02-001-016 

224 TLEA12FS-ADR-05 217OO1763101OOOO7O YORK MINISPLIT 2 
SUB-JEFATURA DE 

SEGURIDAD 
AL-2012611.02-001-001-02 

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

225 EVDA-36GAC 11115O4O121 GOODMAN MINISPLIT 2 
CLÍNICA 

INSTITUCIONAL 
AL-2004611.02-001-017 

226 BIN414C2V32 .D20013260115202120048. INNOVAIR MINISPLIT 2 
CLÍNICA 

INSTITUCIONAL 
S/N 

227 CTFO36NW2 7091OO1 CONFORTIME MINISPLIT 2 
CLÍNICA 

INSTITUCIONAL 
AL-2007611.02-001-010 

228 EVDA36-GAC 11115O4O118 GOODMAN MINISPLIT 2 
CLÍNICA 

INSTITUCIONAL 
AL-2004-611.02-001-018 

229 CSC1012CD-B(1) M1O124459O11O81115OO6O CONFORTSTAR MINISPLIT 2 
ASEGURADORA DEL 

PACIFICO 
S/N 

230 NEO6OSCG 926641OOOO914 CONFORTSTAR MINISPLIT 2 CONTABILIDAD AL-2012-611.02-001-011-02 

231 MWCT-18S 54853969O3O6O112 TGM MINISPLIT 2 CONTABILIDAD AL-2004611.02-001-012 

232 MUB-6OCR C7O3OOO33O3O79O34OO19O LENNOX MINISPLIT 2 
G.P. UNIDOS POR EL 

SALVADOR 
AL-2008-61102-001-001 

233 YNDA60FS-EDT .244402414130200044. YORK CENTRAL 2 
G.P. UNIDOS POR EL 

SALVADOR 
S/N 

234 NEO60SCG 632299O319O CONFORTSTAR MINISPLIT 2 ANALISTAS AL-2008-611-02-001-039-02 

235 24,000BTU S/N YORK VENTANA 2 ANALISTAS AL-2005611.02-001-020 

236 CWAO243O1M 93321194O4O6O2OOOO CONFORTMAKER VENTANA 2 ANALISTAS AL-2005611.02-001-021 

237 51FT-23X 3O97XO499O CARRIER VENTANA 2 ANALISTAS 01-001-093 

238 TLEA24FS-ADR-05 2176O193511O4OOO2O YORK MINISPLIT 2 ANALISTAS AL-2011611.02-001-021-00 

239 TLEA12FS-ADR-05 217OO1853O912OOO58 YORK MINISPLIT 2 
RECEPCIÓN DE 

OFICINAS DIPUTADOS 
GANA 

AL-201061102001-058 

240 TLEA12FS-ADR-05 217OO1853O912OOO46 YORK MINISPLIT 2 
ASESORES DE 

DIPUTADOS GANA 
AL-2010611.02-001-061 

241 TLEA12FS-ADR-05 217OO853O912OOO81 YORK MINISPLIT 2 OFICINA DE DIPUTADO AL-2010-611.02-001-080 
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242 TLEA12FS-ADR-05 217OO1853O912OOO9O YORK MINISPLIT 2 OFICINA DE DIPUTADO AL-2010-611.02-001-058 

243 36,000BTU EA45OO488 UNITEC MINISPLIT 2 GLIN AL-2012611.02-001-002 

244 CSC12CD-H(1) 3O85577OO2847 CONFORTSTAR MINISPLIT 2 
UNIDAD DE ANÁLISIS Y 

SEGUIMIENTO 
PRESUPUESTARIO 

AL-2008-611.02-001-002-01 

245 TLEA-12FS-ADR-05 217OO19151OO6OOO22 YORK MINISPLIT 2 
UNIDAD DE ANÁLISIS Y 

SEGUIMIENTO 
PRESUPUESTARIO 

AL-2011-611.02-001-006-02 

SALÓN AZUL 

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

246 CSC18CD-H(1) 3O9988OO839 CONFORTSTAR MINISPLIT 1 
ÁREA DE SONIDO DEL 

SALÓN AZUL 
AL-2006611.02-001-009 

247 CSC18CD-H(1) 3O9988OOOO83O CONFORTSTAR MINISPLIT 1 
ÁREA DE SONIDO DEL 

SALÓN AZUL 
AL-2006611.02-001-010 

248 AUS-18C63F32H02 GDO7O5O3O1 NORTSTAR MINISPLIT 1 
ÁREA DEL PALCO DEL 

SALÓN AZUL 
AL-2008611.02-001-026 

249 GAW18C2MKHSA 8211662OOO22 GAIR MINISPLIT 1 
ÁREA DE COCINA DE 

SALÓN AZUL 
AL-2006611.02-001-014 

250 AUS-18C63F32H02 GDO7O5O28O NORTSTAR MINISPLIT 1 
ÁREA DE PALCO DEL 

SALÓN AZUL 
AL-2008611.02-001-027 

251 HIRAO6OS25G WOA537592O YORK CENTRAL 1 
ÁREA DE FOTOCOPIAS 

DEL SALÓN AZUL 
S/N 

252 HIRAO76S25G WOR556136O YORK CENTRAL 1 
SALA VIP DEL SALÓN 

AZUL 
S/N 

253 H5CEO9OA25A NOM42OOO65 YORK CENTRAL 1 
SALA DE DESCANSO 

DEL SALÓN AZUL 
S/N 

254 HB6OOCOOA2AAA2B NOC56679O YORK CENTRAL 1 
EQUIPO N° 2 ÁREA DE 

CURULES 
S/N 

255 HB6OOCOOA2AAA2B NOC5673912 YORK CENTRAL 1 
EQUIPO N° 1 ÁREA DE 

PÚBLICO 
S/N 

256 YSEC24FS-ADG 1OOOO15841212OO657 YORK MINISPLIT 1 
ÁREA DE TV DEL SALÓN 

AZUL 
AL-2013 - 611 - 02-001-016-

02 

257 NHX5-018KNW1 S/N MILLER MINISPLIT 1 
ÁREA DE TV DEL SALÓN 

AZUL 
S/N 

258 F2FPO24NO6G AOB5629232 YORK CENTRAL 1 
ÁREA DE TV DEL SALÓN 

AZUL 
S/N 

259 YOEA48FS - ADT .242201321140300015. YORK MINISPLIT 1 
ÁREA DE TV DEL SALÓN 

AZUL 
S/N 

260 UGO36GKA2LACL2 5OO5O1127OO58 PIONNER MINISPLIT 1 
SALA DEL  PRESIDENTE 

SALÓN AZUL 
AL-2006 - 611 - 02-001-016 

COSTADO SUR DEL SALÓN AZUL 

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

261 CSC1024-CD-B(1) C1O125O41O31O9O113OO15 CONFORTSTAR MINISPLIT 1 AUDITORÍA INTERNA AL-2011611.02-001-027-02 

262 NEO36SC C1O125O46O81O9O413OO52 CONFORTSTAR MINISPLIT 1 AUDITORÍA INTERNA S/N 

263 TLEA24FS-ADR-05 2176O19181OO6OOO24 YORK MINISPLIT 1 AUDITORÍA INTERNA AL-2011611.02-001-037-01 

264 CSC1024CD-B(O) M1O124459O61O8O813O143 CONFORTSTAR MINISPLIT 1 CORTE DE CUENTAS AL-2011611.02-001-028-02 

265 CSC1024CD-B(1) M1O124459O61O8O813O129 CONFORTSTAR MINISPLIT 1 TALLER DE SISTEMAS AL-201161102-001-029-02 



 

Página 41 de 63 

OFERTA DE COMPRA N° 4 
FECHA DE PUBLICACION 24/01/2017 

COSTADO NORTE DEL SALON AZUL 

266 MG1823 - CU 63229957280 EVERWELL MINISPLIT 1 Clinica  Psicologica  AL 2016-611-02-001-018 

267 MG2423 - CU 632299282 EVERWELL MINISPLIT 1 Clinica  Psicologica  AL 2016-611-02-001-019 

268 GSX130601BC 1512102933 COMFORTSTAR MINISPLIT 1 Clinica  Psicologica  AL2016-611-02-001-021 

269 GSX130601BD 1601077359 COMFORTSTAR MINISPLIT 1 Clinica  Psicologica  AL2016-611-02-001-020 

EDIFICIO COMISIONES 

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

270 U36C2DB5 S/N COMFORTIME MINISPLIT 4 ASESORES DEL FMLN AL-2010-61102-001-043-02 

271 U60C2DB5 C1O115O52O3O9B2513OO58 COMFORTIME MINISPLIT 4 ASESORES DEL FMLN AL-2010-61102-001-044-02 

272 U36C2DB5 C1O115O52O4O9B2513OOO8 COMFORTIME MINISPLIT 4 
CENTRO DE 

DOCUMENTACION DEL 
FMLN 

AL-2010-611.02001048-02 

273 BAR2-60-1 S/N CONFORTSTAR MINISPLIT 4 
OFICINA DE 
DIPUTADOS  
SUPLENTES 

201261102001-007-01 

274 CT125KCE 63222O16O6 TEMPSTAR MINISPLIT 4 
OFICINA DE DIPUTADO  

-  CD 
AL-2006-61102-001-023-03 

275 CSC12CD 3O6819OO2O7O CONFORTSTAR MINISPLIT 4 
OFICINA DE ASESORES 

G.P.  ARENA   
AL-2009-61102-001-030 

276 KF-51GW S/N COMFORTIME MINISPLIT 4 
OFICINA DE ASESORES 

G.P.  ARENA 
AL-2007-611.02-001-008 

277 CSC12CD-H(1) S/N COMFORSTAR MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO AL-2009-611.02-001-029 

278 NEO60SC .D202126670313A10160089. COMFORTSTAR MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO AL-2007-61102-001-00202 

279 CSC12CD-H(1) 3O6819OOO1912 CONFORTSTAR MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO AL-2009-611.02-001-031 

280 NEO60SC .D202126610313410160077. COMFORTSTAR MINISPLIT 4 
PASILLO FRENTE A 

OFICINA DE DIPUTADO 
HACIA EL CHILLER   

AL 2007-611-02-001-003-02 

281 PA128-E C1O1O5375O2O87O112OO69 UNITEC MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO AL-2009-611.02001-034 

282 FPG12N5 .A120271. CONFORT AIRE MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO AL-2009-611-02-001-036 

283 PA128-E C1O1O5375O2O87O1OOOOOO UNITEC MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO AL-2009-61102-001-035 

284 PA128-E C1O1O5375O2O87O112OOO2 UNITEC MINISPLIT 4 
ENTRADA A OFICINA 

DE DIPUTADO 
AL-2009-611.02-001-037 

285 PA128-E C1O1O5375O2O87O112OO29 UNITEC MINISPLIT 4 
SECRETARIAS DE 

DIPUTADA 
AL-2009-611.02-001-035 

286 CSC24CD-MD C1O1O37O6O7O991913OO16 CONFORTSTAR MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADA  AL-2010-611.02-001-014 

287 CSC24CD-MD C1O1137O6O7O991913OO36 CONFORTSTAR MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADA  AL-2010611.02-001-016 

288 CSC24CD-MD C1O1137O6O7O99194 CONFORTSTAR MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADA  AL-2010611.02-001-015 

289 CSC12CD-H(1) 3O6819OOO1827 CONFORTSTAR MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO AL-2009-611.02-001-033 

290 CSC12CD-H(1) 3O6819OOO2O38 CONFORTSTAR MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADA  AL-2009-61102-001-032 

291 YSEC24FS-ADG 1O1OOO15311111OOO65 YORK MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO  AL-2013-611.02-001-004-09 
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292 CSC12CD-H(1) 3O6819OOO2O74 CONFORTSTAR MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADA  AL-2009-611.02-001-028 

293 NEO36SCG 9266O9OOOO174 CONFORTSTAR MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADA  AL-2009-611.02-001-009 

294 NEO36SCG 9266O9OOOO167 CONFORTSTAR MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADA  AL-2009-611.02-001-008 

295 YOEA36FS-ADT .D202304650214C17160015. YORK MINISPLIT 4 RECEPCION  G.P. S/N 

296 CCE12CD (1) .B24334235702N00075. CONFORTSTAR MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO  AL-2016-611-02-001-001 

297 CCE12CD (1) .B24334235702N00120. CONFORTSTAR MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO  AL- 2016-611-02-001-002 

298 CCE12CD (1) .B24334235702N00007. CONFORTSTAR MINISPLIT 4 OFICINA DE DIPUTADO  AL-2016-611-02-001-003 

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

299 NEO36SCG 632299O3188 CONFORTSTAR MINISPLIT 3 OFICINA DE DIPUTADO AL-2011-611-02-001-023-02 

300 NEO60SCG 926641OOOO543 CONFORTSTAR MINISPLIT 3 OFICINA DE DIPUTADO AL-201061102-001-025-02 

301 CCHO24CD-(O) CACA1O134251O41142415O544 CONFORTSTAR MINISPLIT 3 OFICINA DE DIPUTADO AL-201161102-001-026-07 

302 KF35-12C-GW-E S/N LENNOX MINISPLIT 3 OFICINA DE DIPUTADO INVENTARIO CORTADO 

303 CCHO12CD-(O) 1O134251O31142715O45O COMFORSTAR MINISPLIT 3 
OFICINA DE PRENSA 

DIPUTADO   
AL-2011-611-02-001-022-02 

304 CCHO12CD-(O) 1O134251O31142815OO88 COMFORSTAR MINISPLIT 3 
OFICINA DE PRENSA 

DIPUTADO   
AL-2015-611-02-001-001-2 

305 CCHO12CD-(O) 1O134251O31142815O193 COMFORSTAR MINISPLIT 3 
OFICINA DE PRENSA 

DIPUTADO   
AL-2015-611-02-001-002-2 

306 CCHO12CD-(O) 10134251O31142815O191 COMFORSTAR MINISPLIT 3 
OFICINA DE PRENSA 

DIPUTADO   
S/N 

307 NEO36SCG 632299O3188 COMFORSTAR MINISPLIT 3 
COCINA DE 

COMISIONES 
AL-2010-001-001 

308 UH6OC2DB5 1O13484611151213O2981115 INNOVAIR MINISPLIT 3 
SALÓN DE USOS 

MÚLTIPLES 
AL-2011-611.02-001-019.02 

309 UH6OC2DB5 1O134846O111151313O121 INNOVAIR MINISPLIT 3 
 SALÓN DE USOS 

MÚLTIPLES 
AL-2011-611.02-001-018-02 

310 HLEA18FS-ADA S/N    YORK MINISPLIT 3 JEFATURA TÉCNICA   

311 YOEA60FS-ADT .244101533140700030. YORK MINISPLIT 3° 
COMISION DE 

DEFENSA 
S/N 

312 YOEA60FS-ADT .244101533140700022. YORK MINISPLIT 3° 
COMISION DE MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMATICO 
  

313 YOEA60FS-ADT .244101533140700024. YORK MINISPLIT 3° 
COMISION DE 

SEGURIDAD PUBLICA 
S/N 

314 YOEA60FS-ADT .244101533140700028. YORK MINISPLIT 3° 
COMISION DE 

REFORMAS 
ELECTORALES 

  

315 YOEA60FS-ADT .244101533140700025. YORK MINISPLIT 3° 
COMISION DE 

HACIENDA 
AL-2014-611-02-001-020-02 

316 36,000BTU 6O4O3OO969GC GAIR MINISPLIT 2 

ÁREA DE 
TAQUIGRAFAS DE LA 

GERENCIA DE 
OPERACIONES 
LEGISLATIVAS 

AL-2004-61102-001-004 
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317 KC-66 1C7O126166 CONFORTIME VENTANA 2 

ÁREA DE 
TAQUIGRAFAS DE LA 

GERENCIA DE 
OPERACIONES 
LEGISLATIVAS 

AL-200761102-001-007 

318 CLK36-1H O21O42O631 GOODMAN MINISPLIT 2 
GERENTE DE 

OPERACIONES 
LEGISLATIVAS 

AL-200361102-001-004 

319 U36C2DB5 C1O115O52O4O3OO22 CONFORTIME MINISPLIT 2 ÍNDICE LEGISLATIVO AL-201161102-001-005-02 

320 AUS-18C63F32HO2 GDO705O3O3 NORTHSTAR MINISPLIT 2 
SECCIÓN DE 
FOTOGRAFIA 

INSTÍTUCIONAL 
AL-200861102-001-025 

321 CSC18CD-H (1) 3O9988OOOO93O CONFORTSTAR MINISPLIT 2 

ASESOR TÉCNICO DE 
COMISION DE 

CULTURA Y 
EDUCACION 

AL-2009-61102-003-02 

322 CMSA24SKBE 8676OO3O4O6O2O119 COMFORTMAKER MINISPLIT 2 
SECCIÓN DE 

ESTADISTICA E 
INFORMATICA 

AL-200561102-001-037 

323 AUS-18C63F32H02 GDO7O5O272 NORTHSTAR MINISPLIT 2 
SECCIÓN DE AUDIO Y 

GRABACIÓN 
AL-200861102-001-015-02 

OFICINA REGIONAL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA 

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

324 MDX3024KNWS S/N MILLER MINISPLIT 1 
OFICINA REGIONAL 

SANTA ANA 
05-001-015 

325 MDX3024KNWS S/N MILLER MINISPLIT 1 
OFICINA REGIONAL 

SANTA ANA 
05-001-016 

326 CSC18CD-P(0) 704781 COMFORTSTAR MINISPLIT 1 
OFICINA REGIONAL 

SANTA ANA 
AL 2010-611-02-001-063 

327 YSEC24FS-ADG S/N YORK MINISPLIT 1 
OFICINA REGIONAL 

SANTA ANA 
S/N 

328 CSC12CD-1 S/N COMFORTSTAR MINISPLIT 1 
OFICINA REGIONAL 

SANTA ANA 
S/N 

329 MDX3024KNWS S/N MILLER MINISPLIT 1 
OFICINA REGIONAL 

SANTA ANA 
05-001-017 

330 42KCL124313G KCL12415050301 CARRIER MINISPLIT 2 OFICINA DE DIPUTADA   S/N 

331 42KCL124313G KCL12415050309 CARRIER MINISPLIT 1 OFICINA DE DIPUTADO   S/N 

332 42KCL124313G KCL12415050303 CARRIER MINISPLIT 2 OFICINA DE DIPUTADO   S/N 

333 42KCL124313G KCL12415050513 CARRIER MINISPLIT 1 OFICINA DE DIPUTADO   S/N 

334 42KCL124313G KCL12415050291 CARRIER MINISPLIT 1 OFICINA DE DIPUTADO   S/N 

OFICINA REGIONAL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL 

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

335 NAC036AKC1 L01282900 COMFORTMAKER MINISPLIT 2 
OFICINA REGIONAL 

SAN MIGUEL 
05-001-0032 
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336 NEO36SCG S/N COMFORTSTAR MINISPLIT 1 
OFICINA REGIONAL 

SAN MIGUEL 
2011-001--024 

337 42KCL124313G KCLI2415050300 CARRIER MINISPLIT 2 OFICINA DE DIPUTADO     S/N 

338 42KCL118313G KCLI1815060163 CARRIER MINISPLIT 2 OFICINA DE DIPUTADA     S/N 

339 42KCL112313G KCLI1215060229 CARRIER MINISPLIT 2 OFICINA DE DIPUTADA S/N 

340 42KCL112313G KCLI1215060311 CARRIER MINISPLIT 2 OFICINA DE DIPUTADO     S/N 

341 42KCL112313G KCLI1215060213 CARRIER MINISPLIT 2 OFICINA DE DIPUTADO     s/N 

342 42KCL124313G KCLI2415050319 CARRIER MINISPLIT 1 
OFICINA DE ATENCION 

CIUDADANA 
S/N 

343 42KCL112313G KCLI1215060247 CARRIER MINISPLIT 2 OFICINA DE DIPUTADO     S/N 

344 42KCL124313G KCLI2415050305 CARRIER MINISPLIT 1 OFICINA DE PASANTIAS S/N 

345 42KCL118313G KCLI1815060274 CARRIER MINISPLIT 1 
OFICINA DE 

COORDINADORA 
S/N 

OFICINA REGIONAL DEPARTAMENTO SAN VICENTE 

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

346 CSC18CD-MD S/N COMFORTSTAR MINISPLIT 2 
OFICINA REGIONAL 

ZACATECOLUCA 
010-001-005 

347 MDX3-024KCR3 S/N MILLER MINISPLIT 1 
OFICINA REGIONAL 

ZACATECOLUCA 
2005-001-026 

348 MDX3-024KCR3 S/N MILLER MINISPLIT 1 
OFICINA REGIONAL 

ZACATECOLUCA 
05-001-025 

349 RAV018-2/D S/N COMFORTSTAR VENTANA 1 
OFICINA REGIONAL 

ZACATECOLUCA 
2008-011-08-001-031 

350 RAV018-2/D S/N COMFORTSTAR VENTANA 2 
OFICINA REGIONAL 

ZACATECOLUCA 
2008-611-08-001-032 

351 RAV018-2/D S/N COMFORTSTAR VENTANA 2 
OFICINA REGIONAL 

ZACATECOLUCA 
08-001-033 

352 TRIWA24SKBE S/N TEMPSTAR MINISPLIT 1 
OFICINA REGIONAL 

ZACATECOLUCA 
05-001-024 

353 RAVO-18-2/D S/N COMFORTSTAR VENTANA 3 
OFICINA REGIONAL 

ZACATECOLUCA 
S/N 

OFICINA REGIONAL DEPARTAMENTO DE SONSONATE 

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

354 CSC1024CD-B(I) ,D201472381212723130076, COMFORTSTAR MINI SPLIT 1 
OFICINA REGIONAL 

SONSONATE 
S/N 

355 BAR2361/D ,D2014722350812731160041, COMFORTSTAR MINI SPLIT 1 
OFICINA REGIONAL 

SONSONATE 
S/N 

356 CSC1012CD-B(1) ,D201472381012728120075, COMFORTSTAR MINI SPLIT 1 
OFICINA REGIONAL 

SONSONATE 
S/N 
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357 CSC1012CD-B(1) ,D201472381012728120251, COMFORTSTAR MINI SPLIT 1 
OFICINA REGIONAL 

SONSONATE 
S/N 

358 CSC1024CD-B(1) ,D201472381212723130079, COMFORTSTAR MINI SPLIT 2 
OFICINA REGIONAL 

SONSONATE 
AL-2013-611-02-001-012-02 

359 CSC1012CD-B(1) ,D201472381012728120034, COMFORTSTAR MINI SPLIT 2 
OFICINA REGIONAL 

SONSONATE 
AL-2013-611-02-001-005-02 

360 CSC1024CD-B(1) ,D201472381212723130021, COMFORTSTAR MINI SPLIT 2 
OFICINA REGIONAL 

SONSONATE 
AL-2013-611-02-001-011-02 

361 CSC1012CD-B(1) ,D201472381012728120073, COMFORTSTAR MINI SPLIT 2 
OFICINA REGIONAL 

SONSONATE 
AL-2013-611-02-001-007-02 

362 CSC1012CD-B(1) ,D201472381012728120072, COMFORTSTAR MINI SPLIT 2 
OFICINA REGIONAL 

SONSONATE 
AL-2013-611-02-001-009-02 

363 BAR2361/D ,D201472350812731160037, COMFORTSTAR MINI SPLIT 1 
OFICINA REGIONAL 

SONSONATE 
AL-2013-611-02-001-014-02 

364 BAR2361/D ,D201472350812731160048, COMFORTSTAR MIN ISPLIT 1 
OFICINA REGIONAL 

SONSONATE 
AL-2013-611-02-001-015-02 

OFICINA REGIONAL DEPARTAMENTO DE SONSONATE  

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

365 CSC18CD(1)M S/N COMFORTSTAR MINI SPLIT 2 
OFICINA REGIONAL 

SAN VICENTE 
08-001-036 

366 CSC18CD(1)-M S/N COMFORTSTAR MINI SPLIT 2 
OFICINA REGIONAL 

SAN VICENTE 
08-001-037 

367 NE60SC S/N COMFORTSTAR MINI SPLIT 1 
OFICINA REGIONAL 

SAN VICENTE 
08-00-035 

368 NE60SC S/N COMFORTSTAR MINI SPLIT 1 
OFICINA REGIONAL 

SAN VICENTE 
08-001-034 

369 MDX3-024KCR3 S/N MILLER MINI SPLIT 3 
OFICINA REGIONAL 

SAN VICENTE 
05-001-028 

370 MDX3-024KCRB S/N MILLER MINI SPLIT 3 
OFICINA REGIONAL 

SAN VICENTE 
05-001-027 

371 CSC18CD(1)-M S/N COMFORTSTAR MINI SPLIT 2 
OFICINA REGIONAL 

SAN VICENTE 
08-001-038 

CENTRO RECREATIVO LA PARCELA 

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

372 KF51-18C-GW-C S/N LENNOX MINI SPLIT 1 CASA VIP N° 2 AL-2011-01102001011 

373 KF51-18C-GW-C S/N LENNOX MINI SPLIT 1 CASA VIP N° 1 AL-2011-011-02001010 

BIBLIOTECA ASAMBLEA LEGISLATIVA CALLE LA MASCOTA SAN SALVADOR 
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N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

374 CH21A-024-H3V1C S/N CIA YORK MINIS PLIT 2 BIBLIOTECA 012-001-002 

375 CH21A-024-H3V1C S/N CIA YORK MINIS PLIT 2 BIBLIOTECA 012-001-003 

EDIFICIO ANEXO 9na. Y 3ra. CALLE PONIENTE 

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

376 MC2423 JAAOWAC3092333000673 CONFORTSTAR MINI SPLIT 2 CAPACITACIÓN 013-001-020 

377 VM36C2HR1 VMD201448560112517160001 CONFORTSTAR MINI SPLIT 2 CAPACITACIÓN 013-001-021 

378 MC2423 JAAOWAC3092333000369 CONFORTSTAR MINI SPLIT 2 CAPACITACIÓN 013-001-19 

379 CSC1012CD-B(1) D201472381012728120185 CONFORTSTAR MINI SPLIT 2 CAPACITACIÓN 013-001-022 

OFICINA REGINAL DEPARTAMENTAL DE CHALATENANGO 

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

380 TCGD36S41S3A W1E3726299 YORK MINISPLIT 1 
ADMINISTRADOR DE 

OFICINA REGIONAL DE 
CHALATENANGO 

AL 2014-611-02-001-001-02 

381 YSDC24FS-ADG 1OOOO249713O4OO197 YORK MINISPLIT 1 
OFICINA DE ATENCIÓN 

CIUDADANA 
AL-2014-611-02-001-003-02 

382 YSDC24FS-ADG 1OOOO249713O4OO193  YORK MINISPLIT 1 OFICINA DE PASANTÍAS AL 2014-611-02-001-003-02 

383 YSDC12FS-ADG 1OOOO249713O4OOO57 YORK MINISPLIT 2 
OFICINA DE SEGUNDO 

NIVEL  
AL-2014-611-02-001-007-02 

384 YSDC12FS-ADG 1OOOO24971304OOO73 YORK MINISPLIT 2 
OFICINA DE SEGUNDO 

NIVEL  
AL-2014-611-02-001-006-02 

385 YSDC24FS-ADG 1OOOO299213O1OO248 YORK MINISPLIT 1 SALA DE REUNIONES AL-2014-611-02-001-004-02 

386 YSDC12FS-ADG 1OOOO24971304OOO46 YORK MINISPLIT 1 OFICINA DE DIPUTADO AL-2014-611-02-001-005 

387 THWA24SKBE 8676OO3O4O811O213 TEMPSTAR MINISPLIT 2 SALA DE REUNIONES AL-200661102001-025-02 

388 EVEA36EAT 1181551065 TEMPSTAR MINISPLIT 2 SALA DE REUNIONES AL-200661102-001-024-02 

UNIDAD DE  INGENIERÍA - ÁREA CANCHA BKB 

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

389 WOE13C2DB1 D202109860313-726120595 INNOVAIR MINISPLIT 2 
UNIDAD DE 
INGENIERÍA 

AL-2014-611-02-001-013-02 

390 UV48C2DB1 SAAODDB7C00485-003049 INNOVAIR MINISPLIT 2 
UNIDAD DE 
INGENIERÍA 

AL-2014-611-02-001-014-02 

391 UV48C2DB1 SAAODDB7C0048500-4275 INNOVAIR MINISPLIT 2 
UNIDAD DE 
INGENIERÍA 

AL2014-611-02-001-015-02 

392 YSDC12FS-ADG .10000771131100300. YORK MINISPLIT 1 
JEFE  DE SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 
AL-2014-611-02-001-021-02 

393 GSX130601BC .1504113319. COMFORTSTAR CENTRAL 1 SET DE TELEVISION AL-2016-611-02-001-012-01 

394 GSX130601BC .1504113069. COMFORTSTAR CENTRAL 1 SET DE TELEVISION AL-2016-611-02-001-011-01 

395 NEO36SC .8541650000521. COMFORTSTAR MINISPLIT 1 SET DE TELEVISION AL-2016-611-02-001-013-02 

396 CCE24CD(1)/CCE24CD(0) .B20845103412N00100. COMFORTSTAR MINISPLIT 1 SET DE TELEVISION AL-2016-611-02-001-014-02 
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CENTRO CÍVICO CULTURAL LEGISLATIVO (CCCL) 

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

397  YCJD36S41S1A .W1M3237989. YORK MINISPLIT 1 
EDIFICIO VILLA 
GUADALUPE 

S/N 

398  YCJD36S41S1A .W1L4224164. YORK MINISPLIT 1 
EDIFICIO VILLA 
GUADALUPE 

S/N 

REPETIDORAS RADIO Y TELEVISIÓN LEGISLATIVA 

N° de 
Equipo  

Modelo  Serie de Condensador Marca Tipo Nivel Área 
Número de Inventario de 

Activo Fijo 

399 STAR 24CD D2020708801341815004 CONFORSTAR MINISPLIT 1 CERRO CACAHUATIQUE AL-2014-611.02-001-009 

400 STAR 24CD D202070880813418850 CONFORSTAR MINISPLIT 1 CERRO EL FARO AL-2014-611.02-001-010 

401 STAR 24CD D202070908134261500 CONFORSTAR MINISPLIT 1 CERRO CACHÍO AL-2014-611.02-001-011 

402 STAR 24CD D2020709010134231200 CONFORSTAR MINISPLIT 1 CERRO PACAYAL AL-2014-611.02-001-012 

403 TCJD60S434A WLA4326260 CONFORSTAR MINISPLIT 1 CERRO PICACHO AL-2014-611.02-001-022 

404 TCJD60S434A W1A4326243 CONFORSTAR MINISPLIT 1 CERRO PICACHO AL-2014-611.02-001-023 
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ANEXO 9 LISTADO DE REPUESTOS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO 

1 Aspa para condensador 12" metálica  o  plástica  CCW  O  CW.   

2 Aspa para condensador 14" metálica  o  plástica  CCW  O  CW.   

3 Aspa para condensador 18" metálica  o  plástica  CCW  O  CW.   

4 Aspa para condensador 22" metálica  o  plástica.   

5 Aspa para condensador de 50 toneladas.   

6 Baleros 6209 para motor ventilador (27).   

7 Baleros 6309 para motor ventilador (27).   

8 Baleros para motor de Fan Coil de 1/8 , 1/4, 1/5, 1/6,  de Hp. a 115 voltios eje de 1/2, 1/4.   

9 Baleros para bomba de 25 hp. eje de  1",  1 1/2",   2", 2 1/2".   

10 Bandejas de lámina Cal. 22 a 1 metro cuadrado a 2 Mts. cuadrados. Para evaporadores centrales y A.A. tipo ventana.   

11 Bandejas de lámina Cal. 24 a 1 metro cuadrado. Para evaporadores centrales y A.A. tipo ventana.    

12 Cajas guarda termostato de 1  y  2  etapas.   

13 Camisa lisa de cobre de 1/2".   

14 Camisa lisa de cobre de 3/8".   

15 Camisa lisa de cobre de 3/4".   

16 Camisa lisa de cobre de 5/8".   

17 Camisa lisa de cobre de 7/8".   

18 Codo liso de cobre de 3/4".   

19 Codo liso de cobre de 5/8".   

20 Codo liso de cobre de 7/8".   

21 Codo liso de cobre de 1/2".   

22 Compresor monofásico  de 12,000 btu. rotativo  con capacitor para  R-410.   

23 Compresor monofásico  de 12,000 btu. rotativo  con capacitor para R-22.   

24 Compresor monofásico de 9,000 btu. con capacitor.  rotativo para  R-22.    

25 Compresor monofásico de 9,000 btu. con capacitor.  rotativo para  R-410.   

26 Compresor monofásico 220V/60 Hz. con capacitor 18,000 btu. rotativo para  R-22.   

27 Compresor monofásico 220V/60 Hz. con capacitor 18,000 btu. rotativo para  R-410.   

28 Compresor monofásico 220V/60 Hz. con capacitor 24,000 btu. rotativo para R-22.    

29 Compresor monofásico 220V/60 Hz. con capacitor 24,000 btu. rotativo para  R-410.   

30 Compresor monofásico de 48,000 btu. con su capacitor marca Bristol reciprocante  para R-410 - 220 v/60 Hz..   

31 Compresor monofásico de 48,000 btu. con su capacitor marca Bristol reciprocante para R-22 - 220 v/60 Hz..   

32 Compresor monofásico de 48,000 btu. con su capacitor marca  Coopeland  Tipo Scroll  para R-22 - 220 v/60 Hz..   

33 Compresor monofásico de 48,000 btu. con su capacitor marca Coopeland Tipo Scroll  para R-410 - 220 v/60 Hz..   

34 Compresor monofásico 220V/60 Hz. con capacitor 60,000 btu. tipo Scroll  marca Coopeland  para  R-22.             

35 Compresor monofásico 220V/60 Hz. con capacitor 60,000 btu. tipo Scroll  marca Coopeland  para R - 410.    

36 Compresor monofásico 220V/60 Hz. con capacitor 60,000 btu.  Bristol reciprocante  para  R - 22.    

37 Compresor monofásico 220V/60 Hz. con capacitor 60,000 btu.  Bristol reciprocante  para  R-410.   

38 Compresor monofásico 220V/60 Hz.  con capacitor 36,000 btu. marca Bristol reciprocante para R-22.    

39 Compresor monofásico 220V/60 Hz. con capacitor 36,000 btu. marca Bristol reciprocante para  R-410.   

40 Compresor monofásico220V/60 Hz. con capacitor 36,000 btu. marca Coopeland tipo Scroll para  R -22.    
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ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO 

41 Compresor monofásico 220V/60 Hz. concapacitor 36,000 btu. marca Coopeland tipo Scroll para  R- 410.   

42 Relay de potencia para compresores de 3 a 5 toneladas.   

43 Ángulo  de   1/8" x 1/4" .   

44 Ángulo  de   1/8" x 1/2" .   

45 Compresor trifásico de 60,000 btu. Bristol  reciprocante  para  R-22 .   

46 Compresor trifásico de 60,000 btu. Bristol  reciprocante  para R- 410 .   

47 Compresor trifásico de 60,000 btu. tipo  Scroll marca Coopeland  para   R-22 .   

48 Compresor trifásico de 60,000 btu. tipo  Scroll marca Coopeland para   R-410 .   

49 Compresor trifásico de 25 toneladas  tipo tándem marca Coopeland  con todos sus accesorios  a 220voltios   

50 Contactor  3  polos,  bobina  220  voltios, 40  y 60 amperios.   

51 Contactor 3 polos, bobina 24 voltios, 40 y 60 amperios.   

52 Contactores bimetálicos monofásicos y trifásicos bobina 220-24-110 voltios.     

53 Inyector o válvula con centro de 1/4" de bronce.   

54 Faja A-32.   

55 Faja A-24.   

56 Faja A-36.   

57 Faja A-42.   

58 Faia A-43.   

59 Faja A-48.   

60 Faja A-53.   

61 Faja A-57.   

62 Faja A-63.   

63 Faja B-37.   

64 Faja A-37.   

65 Faja B-34.   

66 Faja B-42.   

67 Condensador de 7.5 toneladas trifásico 220 voltios marca York  R - 22 .   

68 Condensador de 7.5 toneladas trifásico 220 voltios marca  York  R - 410.   

69 Evaporador de 7.5 toneladas trifásico 220 voltios marca York  R - 22.   

70 Evaporador de 7.5 toneladas trifásico 220 voltios marca York  R - 410.   

71 Equipo de aire acondicionado tipo central  de 7.5 toneladas  marca  York  R- 22 trifásico 220 voltios.   

72 Equipo de aire acondicionado tipo central  de 7.5 toneladas  marca  York  R-410 trifásico 220 voltios.   

73 Equipo de aire acondicionado tipo central  de 5 toneladas  marca  York  R-410 monofásico 220 voltios.   

74 Equipo de aire acondicionado tipo central  de 5 toneladas  marca  York  R-22 monofásico 220 voltios.   

75 Condensador de 5 toneladas  marca York monofásico  R - 22.   

76 Condensador de 5 toneladas  marca York monofásico  R - 410.   

77 Evaporador de 5 toneladas marca York  monofásico  R - 22.   

78 Evaporador de 5 toneladas marca York  monofásico  R - 410.   
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ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO 

79 Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 1 toneladas  marca York  R-410.   

80 Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 1.5 toneladas marca York R-410.   

81 Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 2 toneladas marca York  R - 410.     

82 Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 3 toneladas marca York R-410.   

83 Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 4 toneladas marca York R-410.   

84 Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 3/4 de  toneladas marca comfortstar  R-410.   

85 Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 1 toneladas marca comfortstar R-410 .   

86 Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 1.5 toneladas  marca comfortstar  R-410 .   

87 Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 2 toneladas  marca comfortstar  R-410.   

88 Equipo de aire acondicionado tipo mini split  de  3 toneladas  marca comfortstar  R-410.   

89 Equipo de aire acondicionado tipo mini split  de  4 toneladas  marca comfortstar  R-410.   

90 Equipo de aire acondicionado tipo mini split  de  5 toneladas  marca comfortstar  R-410.   

91 Filtro secador a roscar 3/8" con sus  tuercas.   

92 Filtro secador a roscar 5/8" con  sus tuercas.   

93 Filtro secador a roscar de 1/2" para 5  toneladas  con sus  tuercas .   

94 Filtro de piedra  7/8" para equipo de 50 toneladas   

95 Filtro secador a soldar  para equipos de 7.5  y  50  toneladas.   

96 Guarda motores  ICM  digitales  monofásicas y trifásicas. (Protecciones de fase).   

97 Equipo mini split de 3/4 de  toneladas marca lennox  R-410 monofásico.   

98 Equipo mini split de 1  de  toneladas marca lennox  R-410 monofásico.   

99 Equipo mini split de 1.5  de  toneladas marca lennox R-410 monofásico.   

100 Equipo mini split de  2  de  toneladas marca lennox  R- 410 monofásico.   

101 Equipo mini split de  3  de  toneladas marca lennox  R- 410 monofásico.   

102 Equipo mini split de  4  de  toneladas marca lennox  R-  410 monofásico.   

103 Equipo mini split de  5  de  toneladas marca lennox  R-  410 monofásico.   

104 Nitrógeno de 110 pies.   

105 Nitrógeno de  50  pies.   

106 Guarda motores capacidad de 40-60 amperios,trifásicos y monofásicos (ICM digitales).    

107 Motor tipo industrial de 3/4 Hp. 208/230 voltios, trifásico, eje de 1/2"-5/8"-3/4"- 7/8".   

108 Embobinado de motor tipo industrial de 3/4 Hp. 208/230 voltios, trifásico, eje de 1/2"-5/8"-3/4"- 7/8".   

ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO 

109 Motor de 1.5 HP 208/230 voltios, monofásico y trifásico, 1 eje de 3/4", 5/8" , 7/8" para condensador.   

110 Embobinado de Motor de 1.5 Hp.  208/230 v monofásico y  trifásico   1 eje  3/4", 5/8" , 7/8" para condensador.   

111 Motor monofásico doble eje de  con capacitor  1/4,1/5,1/6, 1/8, 1/10 Hp. 220 voltios.   

112 Motor monofásico de un eje de 1/2 hp. con capacitor. 220 voltios  para  condensador.   

113 Motor monofásico de un eje de  1/3  hp. con capacitor. 220 voltios  para  condensador.   

114 Motor monofásico de un eje de  1/4  hp. con capacitor. 220 voltios  para  condensador.   

115 Motor monofásico de un eje con capacitor,1/2 , 1/4 , 1/6, 1/8 , ,1/10 Hp. 220 voltios para evaporador y  condensador.   

116 Motor monofásico de un eje de 1/2 con capacitor de 1/2 Hp. 220 voltios.   
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117 Motor tipo industrial de 1 Hp. 208/230 voltios, trifásico , eje 3/4" 5/8" a 7/8" .   

118 Motor ventilador 1/10, 1/8, 1/5, 1/6.  Hp. 230 V -  60 Hz. con capacitor doble eje para mini split.   

119 Motor ventilador 1/4 Hp. 230 voltios monofásico con capacitor 1 eje de 1/2"  cerrado o abierto.   

120 Motor ventilador 1/6 Hp. 230 voltios monofásico con capacitor 1 eje de 1/2" para evaporador y condensador.   

121 Motor para evaporador de 3/4 de Hp. eje de 1/2" con capacitor y base metálica.   

122 Motor  para evaporador de 15 Hp.  230/460 voltios -1755-RPM.  60 Hz. trifásico  eje  de 1",5/8", 1 3/4", 1 7/8", 1 1/2".   

123 
Embobinado de motor  para evaporador de 15 Hp.  230/460 voltios -1765-RPM.  60 Hz. trifásico eje de 1  5/8", 1" ,3/4" ,          
1 7/8" Y 1 1/2" . 

  

124 Polea doble  metálica para motor de 15 Hp. de 7",8", 9" .   

125 Polea doble  metálica para motor de 15 Hp. de 12",13", 14" .   

126 Gas refrigerante 407 cilíndro de 30 Ibs Genetron (para efectos de mantenimiento correctivo).   

127 Refrigerante ecológico 134-A (30 Ibs) Genetron (para efectos de mantenimiento correctivo).   

128 Refrigerante  141-B ó Sustituto  capacidad de envase 30  libras Genetron (para efectos de mantenimiento correctivo).   

129 Refrigerante  410 capacidad de envase 25 Iibras Genetron (para efectos de mantenimiento correctivo).   

130 Refrigerante  134 A capacidad de envase 30 Iibras Genetron.   

131 Refrigerante freón 22 capacidad de envase de 30 Ibs. Genetron (para efectos de mantenimiento correctivo).   

132 Refrigerante freón 22 capacidad de envase de 15 Ibs. Genetron (para efectos de mantenimiento correctivo).   

133 Refrigerante freón 22 capacidad de envase de 50 Ibs. Genetron (para efectos de mantenimiento correctivo).   

134 Refrigerante  407 C  capacidad  de emvase de 30 lbs  Genetron   

135 Refrigerante  422 D  capacidad  de emvase de 30 lbs  Genetron   

136 Rejilla de suministro con dámper de 10" x 10" .   

137 Rejilla de suministro con dámper de 18" x 18" .   

138 Rejilla de suministro con dámper de 12" x 12" .   

139 Rejilla de retorno de 48" x 48".    

140 Rejilla de retorno de 24" x 24".    

141 Rejilla de suministro con dámper de 18" x 18".   

142 Relay  bobina 115 voltios a 24 voltios.   

143 Retardador regulable de 0 a 10 minutos.   

144 Switch  selector rotativo de 5 posiciones para equipo de ventana.   

145 Varilla de bronce para soldar.   

146 Dado térmico monofásico de 20  amperios  G.E..   

147 Dado térmico monofásico de 30  amperios  G.E..   

148 Dado térmico monofásico de 40  amperios  G.E..   

149 Dado térmico monofásico de 50  amperios  G.E..   

150 Dado térmico monofásico de 60  amperios  G.E..   

151 Dado térmico monofásico de 70  amperios  G.E..   

152 Dado térmico trifásico de 70  amperios  G.E..   

153 Dado térmico trifásico de  60  amperios  G.E..   

154 Dado térmico trifásico de  50  amperios  G.E..   

155 Dado térmico trifásico de  30  amperios  G.E..   

156 Dado térmico trifásico de  20  amperios  G.E..   
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157 Dado térmico trifásico de  40  amperios  G.E..   

ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO 

158 Tubería flexible de cobre de 1/4"  rollo de 50 pies.     

159 Terminal de bandera tipo pesado No. 10 para block de conexión de compresor.   

160 Terminal bandera No. 14-10 (14-16).   

161 Terminal bandera No. 14-12 ( 10-12).   

162 Terminal recto No. 14-10 (14-16).   

163 Tubería de cobre rígida de  1 1/8 metro lineal.   

164 Termostato de pared marca Honeywall.   

165 Transformador 110 voltios a 24 voltios 40 amperios.   

166 Termostato para equipo A.A. de ventana 12,000 btu.   

167 Termostato para equipo A.A. de ventana 18,000 btu.   

168 Termostato para equipo A.A. de ventana 24,000 btu.   

169 Transformador 220 voltios a  24 voltios -75 amperios   

170 Transformador 220 voltios bobina 24 voltios y 220 voltios, 50 amperios.   

171 Tubería flexible de cobre de 1/2" (rollos de 50 pies).   

172 Tubería flexible de cobre de 3/8" (rollos de 50 pies).   

173 Tubería flexible de cobre de 5/8" (rollos de 50 pies).   

174 Tuberia  flexible de  cobre de 3/4" ( rolloo de 50 pies).   

175 Tubería flexible de cobre de 7/8" (rollos de 50 pies).   

176 Tubo capilar medidas No. 49, 54, 64, .80, 075 y 059, por  pie.   

177 Tuerca de bronce flare 1/2".   

178 Tuerca de bronce flare 1/4".   

179 Tuerca de bronce flare 3/8".   

180 Tuerca de bronce flare 5/16".   

181 Tuerca de bronce  flare  5/8".   

182 Tuerca de bronce  flare  7/8".   

183 Válvula de expansión para  A.A. central de 4 toneladas para R - 22 y  R - 410.   

184 Válvula de expansión para  A.A. central de 5 toneladas para R - 22 Y R -410.    

185 Válvula de expansión para  A.A. central de 7.5 toneladas para R - 22 y R 410.   

186 Válvula de expansión para A.A. central  de  50 toneladas para R - 22 y R -410.   

187 Válvulas de servicio succión y descarga 5/8" x 5/8" x 1/4" para  R - 22 y R -410.   

188 Válvulas de servicio succión y descarga 1/2" x 1/2" x 1/4" para  R -410 y R 410.   

189 Válvulas de servicio succión y  descarga 3/4" x 3/4" x 1/4" para R - 22 y R -410.   

190 Varilla de soldadura de plata al 5% de aleación.   

191 Tabletas electrónicas para  evaporador  de 3/4 a 5 toneladas originales  marca  York, Lennox , Comfortstar , Comfortime.   

192 Tabletas electrónicas para  condensador de 3/4  a 5 toneladas originales  marca  York, Lennox , Comfortstar , Comfortime.   

193 Tabletas  electrónicas universales  para  evaporador  de  3/4  a  5  toneladas.   

194 Tabletas  electrónicas universales  para condensador  de  3/4  a  5  toneladas.   

195 Pliegos  lámina galvanizada de  3 x 1 yarda, Calibre 26, 28, 22, 20, 24.   
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196 Tabletas  electrónicas para equipo de 50 toneladas marca York.   

197 Bombas para evacuar  Agua condensada  220 v,    LITTLE  GIANT  VCMA - 20  con manguera   

198 Baterías  alcalinas  triple  A y doble  A  para control  remoto.   

199 
Control remoto original para A.A. de 3/4 A 5 toneladas  marcas York , Comfortstar , Lennox , Comfortime , Innovair , 
Nortstar, Goodman, Carrier, Tempstar,  TGM, Comformaker. 

  

200 Display para mini split de 3/4  a  5 toneladas de diferentes marcas.   

201 Compresores de refrigeración de 1/4, 1/5, 1/6, 1/8  de Hp. con su klixon, para R- 134 A.    

ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO 

202 Motor para refrigeración  de 1 eje de  10, 20, 30, 40, 50 watts.    

203 Relay  de 1/4 , 1/5, 1/6 , 1/8 Hp. para refrigeración.   

204 Klixon para refrigeración de 1/4,   1/5, 1/6, 1/8  Hp..   

205 Filtro secador para refrigeración.    

206 Control  remoto Universal  para  diferentes marcas y modelos.       

207 Termostato para refrigeración.   

208 Cable  TSJ  3 x 16/ metro lineal.   

209 Cable  TSJ  3 x 8/ metro lineal.   

210 Cable  TSJ  3 x 10/ metro lineal.   

211 Cable  TSJ  3 x 14/ metro lineal.   

212 Cable  TSJ  3 x 12/ metro lineal.   

213 Cable Thhn  No. 10 metro lineal.   

214 Cable Thhn  No. 8 metro lineal.   

215 Cable Thhn  No. 4 metro lineal.   

216 Cable Thhn  No. 2 metro lineal.   

217 Cable Thhn  No. 6 metro lineal.   

218 Cable Thhn  No. 12 metro lineal.   

219 Cable Thhn  No.  1/0  metro lineal.   

220 Cable Thhn  No.  2/0  metro lineal.   

221 Cable Pawc  No. 1/0 metro lineal.   

222 Cable  Pawc No. 2/0 metro lineal.   

223 Cajas térmicas para intemperie de  2 a 8  circuitos  marca  G.E..   

224 caja termica  nema 3 R de 2 circuitos.   

225 caja termica  de 2 circuitos cutler hamer   

226 caja termica de 4 circuitos. G.E.   

227 Fusibles  tipo cartucho de 6, 8 ,12 15 ,20 ,30 200 Ka.  amperios.   

228 Fusibles  tipo  cartucho  de  amps de  40,  50 ,  60 ,  70, amperios.   

229 Compresor trifásico de  90,000 btu. 220v /60 Hz. reciprocante marca Bristol para R - 22.   

230 Compresor  trifásico de  90,000 btu. 220v /60 Hz. reciprocante marca Bristol para R - 410.     

231 Compresor trifásico de  90,000 btu. 220v /60 Hz.  tipo Scroll  marca Coopeland  para R - 410.     

232 Compresor trifásico de  90,000 btu. 220v /60 Hz.  tipo Scroll  marca Coopeland  para R - 22.    

233 Anclas expansivas  de  7/8" x 3/8".   

234 Anclas expansivas  de  1/2" x 1/4".   

235 Anclas expansivas  de  3/4" x 3/8".   
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236 Anclas expansivas  de  5/8" x 3/8".   

237 Anclas expansivas  de 5/16" x 1/4".   

238 Switch de alta presión.   

239 Switch de baja presión.   

240 Cinta de aluminio no reforzada de 3”.   

241 Motores para evaporador y condensador de  9,000 btu. a  24,000  btu..   

242 Bases metálicas  para equipos  minis Split de  1  y  2  toneladas.   

243 Aceite para compresor  R134 a y R410 (por cuartos de galón).   

244 Termostato convencional  marca  Honeywall.   

245 Retardador de  0 a 10 minutos.   

246 Ductos flexibles diámetro -20”.   

247 Ductos flexibles diámetro -18”.    

ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO 

248 Ductos flexibles  diámetro  - 14”.    

249 Ductos flexibles  diámetro -12” .   

250 Ductos flexibles  diámetro - 10”.    

251 Ductos flexibles  diámetro  -  8” .   

252 Transformadores de  40-75 amperios a 24 voltios  y  220 voltios.   

253 Kit de arranque para compresores de 3/4  a  5 toneladas.   

254 Termostato digital  programable y  no programable.   

255 Válvulas de paso de   3/8"   

256 Válvulas de paso de   1/2"   

257 Válvulas de paso de   5/8"   

258 Válvulas de paso de   3/4"   

259 Válvulas de paso de   7/8"   

260 Válvulas de paso de    1"   

261 Válvulas de paso de  1  1/2"   

262 Válvulas de paso de  2"   

263 Válvulas de paso de 2 1/2"   

264 Visores para líquido de  3/8"   

265 Visores para líquido de  1/2"   

266 Visores para líquido de  5/8"   

267 Visores para líquido de  3/4"   

268 Visores para líquido de  7/8"   

269 Visores para líquido de   1"   

270 Visores para líquido de   2"   

271 Visores para líquido de   2 1/2"   

272 Rubatex de 1 1/8" x 1/2" y  2  1/8" x 1/2",  7/8" x 3/8" y 3/4" x 3/8".   

273 Cinchos plásticos  de  11” de largo   

274 Condensador de 9,000 btu. marca York monofásico R - 22 y R - 410.   

275 Condensador de 12,000 btu. marca York monofásico R - 22 y R -410.   
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276 Condensador de 18,000 btu. marca York monofásico R - 22 Y  R -410.   

277 Condensador de 24,000 btu. marca York monofásico R -22 y R -410.   

278 Condensador de 36,000 btu. marca York monofásico R - 22  y  R -410.   

279 Condensador de 48,000 btu. marca York monofásico R - 22 y R -410.   

280 Condensador de 60,000 btu. marca York monofásico R - 22 y R -410.   

281 Evaporador de 9,000 btu. marca York monofásico R - 22 y R - 410.   

282 Evaporador de 12,000 btu. marca York monofásico R - 22.   

283 Evaporador de 18,000 btu. marca York monofásico R - 22 Y  R -410.   

284 Evaporador de 24,000 btu. marca York monofásico R - 22 Y  R -410.   

285 Condensador de 24,000 btu. marca York monofásico R -22 y R - 410.   

286 Condensador de 36,000 btu. marca York monofásico R - 22  y  R - 410.   

ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO 

287 Evaporador de 60,000 btu. marca York monofásico R - 22 y R - 410.    

288 Condensador de 9,000 btu. marca Comfortstar monofásico R - 22 y R - 410.   

289 Condensador de 12,000 btu. marca Comfortstar monofásico R - 22.   

290 Condensador de 18,000 btu. marca Comfortstar monofásico R - 22 y  R -410.   

291 Condensador de 24,000 btu. marca Comfortstar monofásico R -22 y R - 410.   

292 Condensador de 36,000 btu. marca Comfortstar monofásico R - 22  y  R - 410.   

293 Condensador de 48,000 btu. marca Comfortstar monofásico R - 22 y R - 410.   

294 Condensador de 60,000 btu. marca Comfortstar monofásico R - 22 y R - 410.    

295 Evaporador de 9,000 btu. Comfortstar , York monofásico y Lennox  R - 22 y R - 410.   

296 Evaporador de 12,000 btu. marca Comfortstar, Lennox y York  monofásico R - 22. y R - 410   

297 Evaporador de 18,000 btu. marca Comfortstar y Lennox  monofásico R - 22 Y  R -410.   

298 Evaporador de 24,000 btu. marca Comfortstar y Lennox  monofásico R -22 y R - 410.   

299 Evaporador de 36,000 btu. marca Comfortstar monofásico R - 22  y  R - 410.   

300 Evaporador de 48,000 btu. marca Comfortstar monofásico R - 22 y R - 410.   

301 Evaporador de 60,000 btu. marca Comfortstar monofásico R - 22 y R - 410.    

302 Cable telefónico de 3 pares para  señal de 24 voltios, metro lineal.   

303 Anclas tipo mariposa para tabla roca con sus tornillos.    

304 Cinta aislante  Super 33.   

305 Capacitor de  6 y 3 Microfaradios (Mdf.)   

306 Aceite para compresores R -22 cuarto de gálon.   

307 Aceite para compresores  R -410 cuarto de gálon.   

308 Aceite para compresores R-134 A cuarto de gálon.   

309 Manguera transparente de 3/8" para bomba de condensado metro lineal.   

310 Fibra tipo colcha rollo.   

311 
Display  frontales para evaporadores  mini split  marcas – York-Comfortstar-Lennox-Comfortime -Northstar - de 1 a 5 
toneladas. 

  

312 Eléctrodo 3/32  libra.   

313 Silicón tubo.    

314 Sikaflex  tipo salchicha.   

315 Galón de pegamento de contácto 7000   
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316 Aspa plásticas para minisplit de 9,000 btu. a 60,000 btu. para R-22 y R-410.   

317 Contactor monofásico de 30  y 40 amperios  a 115 Voltios    

318 Contactor trifásico  de 40, 50, 60 amperios  bobina a  220 voltios y  a 24 voltios marca Siemens    

ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO 

319 Ductería  fabricada de lámina Cal.  26 y 24 , por metro lineal según perímetro.   

320 Cañuela plástica de 1/2 pulgada.   

321 Cañuela plástica de  1  pulgada.   

322 Cañuela plástica de 1 1/2 pulgada.   

323 Cañuela plástica de 2 pulgadas.   

324 Canaleta plástica de 2 pulgadas.    

325 Canaleta plástica de 3 pulgadas.    

326 Canaleta plástica de 4 pulgadas.   

327 Canaleta plástica de 5 pulgadas.    

328 Canaleta plástica de 6 pulgadas.    

329 Plancha de Rubatex de 1/2" de espesor    

330 Tubo pvc de 1/2"   

331 Tubo pvc de 3/4"   

332 Codos pvc de 1/2"   

333 Codos pvc de 3/4"   

334 Uniones pvc de 1/2"   

335 Uniones pvc de 3/4"   

336 Fusible de disparo rápido de 15, 20, 30, 40, 50 y 60 amperios.   

337 Barilla roscada con tuercas y arandelas  de 1/4"   

338 Barilla roscada con tuercas y arandelas de 5/16"   

339 Barilla roscada con tuercas y arandelas de 3/8"   

340 Barilla roscada con tuercas y arandelas de 1/2"   

341 Anclas plásticas de 1/4" con tornillo y arandela.   

342 Anclas plásticas de 5/16" con tornillo y arandela.   

343 Anclas plásticas de 3/8" con tornillo y  arandela.   

344 Anclas Hilti expansiva con pernos y arandelas de 1/4"    

345 Anclas Hilti expansiva con pernos y arandelas de 5/16"   

346 Anclas Hilti expansiva con pernos y arandelas de 3/8"   

347 Anclas Hilti expansiva con pernos y arandelas de 1/2"   

348 Sensor de temperatura  para equipo mini split de 12,000 btu..   

349 Sensor de temperatura  para equipo mini split de 18,000 btu..   

350 Sensor de temperatura  para equipo mini split de 24,000 btu..   

ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO 

351 Sensor de temperatura  para equipo mini split de 36,000 btu..   

352 Sensor de temperatura  para equipo mini split de 48000 btu..   

353 Sensor de temperatura  para equipo mini split de 60,000 btu..   

354 Switch de encendido y apagado  para equipos mini split,  centrales , ventana.    
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355 Abrazaderas EMT de 1/2"   

356 Abrazaderas EMT de 3/4".   

357 Abrazaderas EMT de 1 pulgada.   

358 Abrazaderas EMT de 2  pulgadas.   

359 Abrazaderas EMT de 3  pulgadas.   

360 Abrazaderas EMT de 4  pulgadas.   

361 Tubo  EMT de  1/2".   

362 Tubo  EMT de  3/4".   

363 Tubo  EMT de  1  pulgada.   

364 Uniones EMT de  1/2", 3/4"  y  1".   

365 Curvas EMT de 1/2", 3/4" y  1".   

366 Cable duplex No. 2 x 14 metro lineal.   

367 Cable duplex No. 2 x 12 metro lineal.   

368 Cable duplex No. 2 x 16 metro lineal.   

369 Cable No. 10  metro lineal.   

370 Cable No. 12  metro lineal.   

371 Cable No. 8  metro lineal.   

372 Cable No. 6  metro lineal.   

373 Terminales de ojo para cable  No. 1/0 y 2/0.   

374 Terminales de ojo para cable  No. 8.   

375 Terminales de ojo para cable  No. 12.   

376 Terminales de ojo para cable  No. 10.   

377 Terminales de ojo para Cable  No.  2.   

378 Bases metálicas para motores de evaporador de equipos centrales , minisplit , ventana.   

379 Dado térmico trifásico de 10 amperios autómato.   

380 Dado térmico trifásico de 15 amperios autómato.   

381 Dado térmico trifásico de 20 amperios autómato.   

382 Dado térmico trifásico de 30 amperios autómato.   

383 Visores para líquido de  7/8".   

384 Visores para líquido de  3/4".   

385 Visores para líquido de  5/8".   

386 Filtros secadores  para aire central de 50 toneladas.   

387 Válvula de paso  de 1 3/4" , 1 5/8" , 1 7/8".   

388 Reductor de cobre de 1 5/8" a  7/8".   

389 Reductor de cobre de 1 1/2" a 2".   

390 Reductor de cobre de  1" a  1 1/2".   

391 Tubería de cobre de 1 1/8" metro lineal.   

ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO 

392 Tubería de cobre de  2 1/2"  metro lineal.   

393 Válvula de expansión para equipo mini split de 3/4  a  5 toneladas  R-22 Y R-410.   

394 Tubería de cobre rígida de 7/8" metro lineal.   
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395 Tubería de cobre rígida de 3/4" metro lineal.   

396 Tubería de cobre rígida de 5/8" metro lineal.   

397 Tubería de cobre rígida de 3/8" metro lineal.   

398 Tubería de cobre rígida de 1/2" metro lineal.   

399 Relay protector para bornera de compresor tipo tándem de 25 toneladas.   

400 Equipo de Aire Acondicionado de 60.000 Btu R - 410 Tecnología  Comfortstar                       Eficiencia     13   

401 Equipo de Aire Acondicionado de 60.000 Btu R - 410 Tecnología     YORK                               Eficiencia   13     

402 Equipo de Aire Acondicionado de 60.000 Btu R - 410 Tecnología     CARRIER                          Eficiencia   13       

403 Equipo de Aire Acondicionado de 60.000 Btu R - 410 Tecnología     INNOVAIR                       Eficiencia   13       

404 Equipo de Aire Acondicionado de 60.000 Btu R - 410  Tecnología   INVERTER      LG               Eficiencia   13       

405 Equipo de Aire Acondicionado de 12.000 Btu R - 410 Tecnología Inverter Comfortstar          Eficiencia    15      

406 Equipo de Aire Acondicionado de 18.000 Btu R - 410 Tecnología Inverter  Comfortstar         Eficiencia    15      

407 Equipo de Aire Acondicionado de 24.000 Btu R - 410 Tecnología Inverter Comfortstar          Eficiencia    15      

408 Equipo de Aire Acondicionado de 12.000 Btu R - 410 Tecnología   Inverter     CARRIER            Eficiencia     15   

409 Equipo de Aire Acondicionado de 18.000 Btu R - 410 Tecnología   Inverter     CARRIER            Eficiencia   15     

410 Equipo de Aire Acondicionado de 24.000 Btu R - 410 Tecnología   Inverter     CARRIER            Eficiencia   15     

411 Equipo de Aire Acondicionado de 12.000 Btu R - 410 Tecnología   Inverter     INNOVAIR         Eficiencia   15     

412 Equipo de Aire Acondicionado de 18.000 Btu R - 410 Tecnología   Inverter     INNOVAIR         Eficiencia   15    

413 Equipo de Aire Acondicionado de 24.000 Btu R - 410 Tecnología   Inverter     INNOVAIR         Eficiencia   15     

414 Turbina plástica para evaporador de  3/4 de tonelada a  2 toneladas    

415 Turbina plástica para evaporador de  36.000  btu a  60.000 btu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Oferta
Límite para 

consultas 

Visita de 

Campo 

obligatoria

Limite para presentar 

muestras y ofertas 

técnicas

Fecha 

tentativa de 

Negociación

Vigencia

4

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

AIRES ACONDICIONADOS

30/01/2017 26/01/2017

Sin consultas: 8 dias hábiles a 

partir de la publicación           

Con consultas: 3 dias hábiles 

despúes de dar respuesta a 

consultas

09/02/2017 24/03/2017
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Respuestas a Consultas 

SBS, S.A. DE C.V. 

Consulta No.1 

¿Cuál será la diferencia para completar el modelo de certificación del personal asignado (anexo 6) y el 

modelo de certificación del personal asignado (organigrama) Anexo 7? 

Favor tomar en cuenta ANEXO 7 

 

Consulta No.2 

Los términos técnicos piden garantía de 1 año para los repuestos que se suministren e instalen, sin 

embargo para el caso de motores, compresores y demás partes eléctricas no se les puede ofrecer 

garantía ya que dependen de varios factores, de los cuales, el fabricante no posee control sobre los 

mismos. Favor confirmar si estos estarán excluidos en caso de falla. 

Favor apegarse a lo establecido en la Oferta de Compra No.4 

 

Consulta No.3 

Se entiende que el monto sobrante después de cancelar las 4 rutinas de mantenimientos preventivos, lo 

utilizara la institución para costear los mantenimientos correctivos que requieran sustitución de partes 

o cambio de repuestos. ¿Una vez este agotado dicho monto significara que no se podrá realizar ninguna 

otra compra de repuestos y el equipo identificado con falla o daño no podrá repararse?      

 

Si es correcto una vez agotado el monto del contrato no se podrán adquirir mas repuestos, favor 

remitirse a la Sección I - TERMINOS DE REFERENCIA, numeral 12 ς PAGO DE REPUESTOS Y RUTINAS DE 

MANTENIMIENTO 

Consulta No.4 

Se menciona en los términos técnicos que el ofertante que gane el contrato será responsable de realizar 

montaje y desmontajes de equipos de aire acondicionado. El servicio de montaje de equipos deberá 

incluir dentro del precio a ofertar: 

¿Solamente se podrá realizar en sustituciones de equipos (de la misma capacidad y tipo)  o hay que 

considerar nuevas instalaciones?, es decir, los costos de los materiales que se necesiten para realizar 

instalaciones mecánicas y eléctricas nuevas. Si fuera el caso de nuevas instalación, favor proporcionar 

un estimado anual de este tipo de trabajos. 

Favor apegarse a lo establecido en la Sección I - TERMINOS DE REFERENCIA, numeral 6 ς CONDICIONES 

DEL SERVICIO, subnumeral 6.5 



 

Página 60 de 63 

OFERTA DE COMPRA N° 4 
FECHA DE PUBLICACION 24/01/2017 

Consulta No.5 

Para el caso de la experiencia técnica a documentar se pueden considerar dentro de los contratos a 

presentar, contratos de suministro e instalación de aires acondicionado? Es decir, presentar, no 

necesariamente contratos de mantenimientos de equipos, sino que contratos de proyectos similares que 

podrían ser de suministro e instalación de equipos. 

La experiencia del participante deberá ser en el Mantenimiento de Aires Acondicionados, así como en 

el Suministro e Instalación de dichos equipos 

 

Consulta No.6 

Se menciona que los trabajos de mantenimiento correctivo deberán poseer garantía. ¿Cuál es el tiempo 

de garantía que se requiere ofertar? Solamente se menciona 1 año para el suministro de los repuestos, 

pero para la mano de obra ofertado no queda claro. 

 

Presentar oferta de conformidad a lo solicitado en la  sección 1 términos de referencia numeral 10.1 

garantía de los repuestos y servicios. 

 

Consulta No.7 

Basado en la experiencia, de cuantos cambios de lugar o cantidad se refieren cuando dicen que las 

oficinas de la Asamblea pueden variar de conformidad a las necesidades de la institución. Esto podría 

afectar en los costos de transporte a estimar. 

Esto generalmente sucede cuando hay cambios de legislatura y solo se refiere a traslados, cambios de 

ubicación a veces en la misma oficina o en otra dentro del recinto legislativo, los traslados y 

reubicaciones del recinto hacia algunas departamentales no son muy frecuentes. 

 

Consulta No.8 

En el recorrido se mencionó que suministros e insumos menores para realizar mantenimientos 

preventivos y correctivos deberán incluirse en el precio. Sin embargo los documentos de referencia 

muestran un listado de repuestos que serán cotizados. Favor aclarar que materiales, repuestos e insumos 

deberán incluirse como parte de la propuesta económica a diseñar por tipo de mantenimiento: 

preventivo y correctivo. La duda surge por lo siguiente: Hay insumos como el caso del refrigerante, que 

es mencionado como parte del costo del mantenimiento preventivo pero aparece en el listado de 

repuestos a cotizar. 

Presentar Oferta de conformidad a lo solicitado en la Sección I ς TÉRMINOS DE REFERENCIA, numeral 

3 ς ACTIVIDADES A REALIZAR EN MANTENIMIENTO; y ANEXO 9 LISTADO DE REPUESTOS 
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PSA, S.A. 
 
CONSULTAS: 

1. En relación al siguiente precio publicado en la oferta de compra favor aclarar lo siguiente: 
 
Página 1 

Precio 
Máximo  

Monto Máximo a Contratar US$ 79,646.02  más IVA 
(Incluye Mantenimiento Preventivo, Correctivo y repuestos) 
Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados por 
rutina US$ 12,743.36 más IVA  
Fondo del Gobierno de la República de El Salvador (GOES) 

  
             Página 8 

No Ítem  Descripción 
Precio base por rutina 

Sin IVA 

1 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES 
ACONDICIONADOS 

US$ 12,743.36  

 
 
 
 
En la página 1 menciona precio máximo y  en la página 8 está indicado el precio base por rutina, y en 
condiciones para la negociación hace mención de la combinación de fondos mantenimiento/respuestos, 
por lo que solicitamos confirmar que $79,646.02 es el presupuesto máximo total que la institución tiene 
para esta negociación. 

No 
Ítem 

Descripción cantidad rutina 
Precio base 
por rutina 

Sin IVA US$ 

Monto total 
S/IVA US$ 

1 
servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de aires acondicionados 

4 12,743.36 50,973.44 

RESPUESTOS  $      28,672.58  

TOTAL  $     79,646.02  

 
El monto máximo con lo que la institución cuenta para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS y Repuestos es de $79,646.02 más IVA. 
 

2. Para la siguiente sección deben considerar que este contrato será la prestación de un servicio, 
por lo que deben adecuar la documentación requerida para toda entrega al proceso en mención, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
a. El monto de la orden de entrega estará compuesto por el monto por cada rutina más los 

repuestos, y el dato del total por el que  BOLPROS emitirá la orden de entrega se tendrá 
hasta el momento del cobro con el dato indicado en el acta de recepción que entregara el 
administrador de contrato, para el cobro, que se hará cada 3 meses.  
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Se aclara que el monto de la Orden de Entrega será el valor de la rutina más repuestos, y que el cobro 
será por cada Rutina. 

 
b. La nota de remisión se utiliza para que el proveedor descargue de su inventario el producto 

a entregar, esto debido a que cuando es un producto el proveedor no lleva la factura para 
la entrega.  

 
 
Lo anterior se solicita con el objetivo de tener claridad con el procedimiento a seguir al momento 
de la prestación de servicio y cobro respectivo. 

 
Favor apegarse a OFERTA DE COMPRA No.4, DOCUMENTACION REQUERIDA PARA TODA ENTREGA. 
 

3. Agradeceremos que esta sección  quede en concordancia con la sección documentación 
requerida para toda entrega, la cual posteriormente se presenta para el cobro. 
 

Documentac
ión para 
tramitar 
cobro y 
Fecha de 
pago de 
anticipos y 
de 
productos o 
servicios  

g) Comprobante de Crédito Fiscal (Original y Triplicado) a nombre de LAFISE Trade 
de El Salvador, S.A.  

h) Orden de entrega emitida por BOLPROS, S.A. DE C.V, debidamente firmada y 
sellada por el encargado de recepción de la dependencia respectiva. 

i) Acta de recepciónparcial o definitiva del cliente comprador debidamente 
firmada y sellada por el Administrador de Contrato nombrado para tal efecto.  

j) Fotocopia de contrato y sus anexos que emite  BOLPROS. 
k) Deberán presentar 3 fotocopias de los documentos anteriores. 

 
El pago se efectuará en un plazo de 60 días Calendarios después de haber recibido la 
documentación completa, firmada y sellada en las oficinas de LAFISE TRADE DE EL 
SALVADOR, S.A., Puesto de Bolsa de Productos y Servicios, y haber obtenido el 
respectivo Quedan en la institución compradora. 
El servicio será pagado a partir de la fecha en que los equipos estén a entero y correcto 
funcionamiento (la mano de obra que el proveedor invierta en la instalación está 
contemplada en el mantenimiento correctivo, por tanto no habrá pago adicional sobre 
costo de esa naturaleza).  

 
 
 
 
 
 
Se modificara la Oferta, incorporando el literal f) Nota de Remisión firmada y sellada por el 
Administrador de Contrato 

4. Para la lista de precio unitarios solicitamos se conceda un plazo de 5 días hábiles para la 
presentación, además el listado de los 415  repuestos está en el anexo 9 y el  ANEXO 8 
pertenece al LISTADO DE EQUIPOS,  favor confirmar que  el anexo a presentar con los precios 
en el anexo 9. 
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Otras 
Condiciones  

4. LISTA DE PRECIOS UNITARIOS AL CIERRE DEL CONTRATO. 
Dos días hábiles posteriores al cierre del contrato, el Puesto de bolsa vendedor 
deberá presentar a LAFISE la lista de los precios unitarios por rutina del Servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, según la 
lista de equipos descrita en el ANEXO No. 8. LISTADO DE EQUIPOS. 
 

 
Si, se conceden 5 días hábiles para la presentación del ANEXO 8 - LISTADO DE EQUIPOS (precio unitario 
por equipo y por Rutina). Se aclara que el ANEXO 9 - LISTADO DE REPUESTOS deberá ser presentando 
en la Oferta Técnica. 
 
5. Para el caso de la 4ª rutina que finaliza el 31 de diciembre/17, considerando que el monto fijo por 

rutina ya está establecido, se podrá realizar el trámite de cobro dentro del ejercicio fiscal 2017, 
dejando únicamente el cobro de repuesto si existiese para el 2018, favor confirmar. 

 
Si se podrá realizar el trámite de cobro dentro del ejercicio fiscal 2017 siempre y cuando se complete 
el 100% de la Rutina Preventiva y que esta documentación sea presentada antes del cierre de 
presentación de facturas., fecha que será confirmada con anticipación.  

 

6. Solicitamos que la entidad compradora considere incluir en la oferta de compra un anticipo 
del 30%  para costos del proyecto, ya que según la oferta de compra el pago será a 60 días 
de Crédito aparte de los 90 días de la primera rutina de  Mantenimiento lo cual hace un 
total de 150 días sin recibir pago, lo que afecta el flujo de efectivo de las empresas. 

 
Apegarse a OFERTA DE COMPRA No.4, DOCUMENTACION PARA TRAMITAR COBRO Y FECHA DE PAGO 
DE ANTICIPOS Y DE PRODUCTOS O SERVICIOS, FORMA DE PAGO 

 
7. Solicitamos  adecuar esta sección al mecanismo bursátil: 
άtŀƎƛƴŀ мфΥ /ŀŘŀ ƻŦŜǊǘŀƴǘŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀǊł {h[!a9b¢9 ¦b! hC9w¢!Σ Ŝǎ ŘŜŎƛǊΣ ǉǳŜ ƴƻ ǎŜ ŀŘƳƛǘƛǊłƴ 
alternativas ni opciones, con relación a la oferta tanto técnica como económica. Si el ofertante 
presenta más de una opción, ninguna de las ofertas será tomada en cuenta para efectos de 
ŜǾŀƭǳŀŎƛƽƴ ά 

 
Se aclara que no se presentará OFERTA ECONÓMICA, manteniendo que cada proveedor presentará 
SOLAMENTE UNA OFERTA TÉCNICA 
 


